
塩尻小学校（ 33　34 屋内運動場平面図及び展開図　各棟既存照明器具表）　
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西小学校（①南校舎平面図　⑲⑳屋内運動場平面図及び展開図　各棟既存照明器具表）　 1/800　1/500

西小学校（配置図　外部既存照明器具表　⑩北校舎・⑭中校舎平面図　各棟既存照明器具表）　

1/2,000　1/800

1/800北小学校（ 21　24 西校舎平面図　⑳屋内運動場平面図及び矩計図　各棟既存照明器具表）　

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）

図面名図面№ スケール

北小学校（配置図　外部既存照明器具表　 22 南校舎・ 23 中校舎平面図　各棟既存照明器具表）　

塩尻小学校（配置図　外部既存照明器具表　 24 南校舎・ 20 北校舎・ 28 東校舎平面図　各棟既存照明器具表）　 1/2,000　1/800

1/800　1/500

川辺小学校（配置図　外部既存照明器具表　 ①１棟・ ②２棟平面図　各棟既存照明器具表）　

川辺小学校（ 21　22 屋内運動場平面図及び展開図　⑬３棟・⑮４棟平面図　各棟既存照明器具表）　 1/800　1/500

神川小学校（配置図　外部既存照明器具表　⑮第一校舎平面図　各棟既存照明器具表）　 1/2,000　1/800

神川小学校（⑰第二校舎・⑯第三校舎平面図　各棟既存照明器具表）　 1/800

神川小学校（⑯第三校舎平面図　23　24 屋内運動場平面図及び断面図　各棟既存照明器具表）　 1/800　1/500

豊殿小学校（配置図　外部既存照明器具表　⑯第１校舎平面図　各棟既存照明器具表）　 1/2,000　1/800

豊殿小学校（⑭第２校舎・⑬第３校舎・⑲第４校舎平面図　各棟既存照明器具表）　 1/800

豊殿小学校（ 22　24 屋内運動場平面図及び断面図　各棟既存照明器具表）　 1/800　1/500

塩田西小学校（配置図　外部既存照明器具表　③④西校舎平面図及び断面図　各棟既存照明器具表）　 1/2,000　1/800　1/500

塩田西小学校（②北校舎・①南校舎平面図及び断面図　各棟既存照明器具表）　 1/800　1/500

塩田西小学校（⑤⑥屋内運動場平面図及び展開図　各棟既存照明器具表）　 1/800　1/500

南小学校（配置図　外部既存照明器具表　⑥屋内運動場平面図及び展開図　①東校舎・②北校舎平面図　各棟既存照明器具表）　 1/2,000　1/800　1/500

南小学校（①東校舎・②北校舎平面図　各棟既存照明器具表）　 1/800

南小学校（③南校舎平面図　各棟既存照明器具表）　 1/800

丸子中央小学校（配置図　外部既存照明器具表　②管理棟・③北校舎・④⑤昇降口棟平面図及び断面図　各棟既存照明器具表）　 1/2,000　1/800　1/500

丸子中央小学校（①南校舎平面図　⑥屋内運動場平面図及び展開図　各棟既存照明器具表）　 1/800　1/500

丸子北小学校（配置図　外部既存照明器具表　⑭プレイルーム棟・②特別教室棟・④昇降口棟・⑤管理棟平面図　各棟既存照明器具表）　

丸子北小学校（③中棟・①⑳南棟・23 図工室棟・24 プール附属室平面図　⑨屋内運動場平面図及び断面図　各棟既存照明器具表）　

1/2,000　1/800

1/800　1/500

２５ 塩川小学校（配置図　外部既存照明器具表　⑰-1北校舎・⑰-2南校舎平面図　各棟既存照明器具表）　 1/2,000　1/800

上 田市教育委員会　教育施設整備室

２６

２７

２８

塩川小学校（⑰-1北校舎・⑰-2南校舎平面図　⑳屋内運動場平面図及び断面図　各棟既存照明器具表）　 1/800　1/500

武石小学校（配置図　外部既存照明器具表　⑬⑯食堂棟・⑳屋内運動場平面図及び断面図　各棟既存照明器具表）　 1/2,000　1/800　1/500

武石小学校（⑫⑱⑲管理棟・特別教室棟平面図　⑪普通教室棟平面図及び断面図　各棟既存照明器具表）　 1/800　1/500
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吹 20W笠トラフ

R6.3
1/800

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）



68W　FR-22703-EL16 ７ １４ ２１０玄関ホール

18W　FDL18EX ６ ６ ２１０

２１０

多目的トイレ

男子更衣室

女子トイレ
18W　FDL18EX ６ ６ ２１０

男子トイレ
２ ２

２１０３３

女子更衣室

60Wブラケット

60Wブラケット

手洗い

手洗い

 NO. SCALE

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

事 業 名図面作成

2

下ル 下ル

2
.
8
0

7
.
2
0

5
.
5
0

1
0
.
0
01
5
.
5
0

　

廊　下前室

学
習
室

児
童
会
室

普通教室 普通教室 5学年室 普通教室 普通教室
（5-2）

普通教室
（5-1）

6学年室
(5.6年女子

更衣室)

(5.6年男子
更衣室) （6-1）（6-2）（6-3） (ｸﾛｰﾑﾌﾞｯｸ)

上ル

2
.
8
0

7
.
2
0

5
.
5
0

1
0
.
0
01
5
.
5
0

廊　下

職員室

第
１
音
楽
室

音楽

準備室
第２

音楽室 視 聴 覚 室 玄関
事
務
室

校
長
室

放
送
室

更
衣
室

 

上ル

印
刷
室

保健室 昇降口

物
置

休
養
室

和室

5.6年

9.00 13.50 4.50 4.00 14.00 4.50 4.50 6.50 5.00 2.004.50 17.00

9.00 4.50 9.00 18.00 4.50 4.50 4.50 13.50 4.50 9.00 8.00

89.00

１ １２ １階 １ １階

便所１
便
所
２

階段１ 階段２

倉庫１
階段下 階段下

倉庫２

多目的教室

9.00 4.50 4.50 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

81.00

１ １２ ２階 １ ２階

22.50 4.50 4.00 32.50 4.00 4.50 9.00

2.25

便所１ 便所２

階段１ 階段２

１階平面図

２階平面図

設置場所 品名
台数
(台)

ランプ数
(本)

点灯日数
(日／年)

点灯時間
(ｈ／日)

２Ｆ

多目的教室
40W埋込×３

40W埋込×２

８ ２４ ２１０ ４

１０ ２０ ２１０ ４

前室 20W埋込×２ １ ２ ２１０ ４

学習室 40W直付×２ ４ ８ ２１０ ４

児童会室 40W笠トラフ ２ ２ ２１０ ４

２１０

２１０

２１０35W笠トラフＬＥＤ

40W笠トラフ

40W笠トラフ×２

１ １ ４

５ １０ ４

４５ ５

６学年室

２１０

２１０

普通教室

２１０ ８

８

５ ５ ８

35W笠トラフＬＥＤ

40W笠トラフ×２

40W笠トラフ
（6-3）

４ ４

２ ４

普通教室
（6-2）

２１０

２１０

８

５ ５ ８

40W笠トラフ×２

40W笠トラフ

６ １２

２１０

２１０５ ５

40W笠トラフ×２

40W笠トラフ

６ １２
５学年室

４

４

２１０

２１０

普通教室

２１０ ８

８

５ ５ ８

35W笠トラフＬＥＤ

40W笠トラフ×２

40W笠トラフ
（6-1）

２ ２

４ ８

普通教室 ２１０

２１０

８

５ ５ ８

40W笠トラフ×２

40W笠トラフ

６ １２

（5-2）

２１０

２１０

普通教室

２１０ ８

８

５ ５ ８

35W笠トラフＬＥＤ

40W笠トラフ×２

40W笠トラフ
（5-1）

１ １

５ １０

便所１

便所２

40w直付 ４ ４ ２１０ ４

20Wブラケット ２１０１ １ ４

40w直付 ４ ２１０ ４

廊下
40w直付 ２１０ ８

４

５ ５

20Wブラケット ２１０ ８５ ５

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

第１音楽室

音楽準備室

２１０40W笠トラフ×２

２１０35W笠トラフＬＥＤ

１１ ２２ ４

１ １ ４

１ １ ２１０60W電球 ２

２ ２ ２１０40w笠トラフ ２

第２音楽室
２１０40W笠トラフ×２

２１０35W笠トラフＬＥＤ

４

１ １ ４

５ １０

視聴覚室
２１０

２１０40W笠トラフ

40W笠トラフ×２ ９ １８ ４

４ ４ ４

玄関
２１０

２１０60W電球

40Wシーリング ２ ２ ４

５ ５ ４

事務室 ２１０40W笠トラフ×２ ３ ６ １０

２１０70Wシーリング １ １ ８
校長室

20W埋込スクエア×６ ２ １２ ２１０ ８

職員室 40W笠トラフ×２ ２１０１１ ２２ １２

２１０

２１０40W笠トラフ

40W笠トラフ×２ ２ ４ １

３ ３ １
印刷室

保健室

２１０

２１０40W笠トラフ

40W笠トラフ×２

３ ３

３ ６ ８

８

60Wブラケット １ １ ２１０ ８

5，6年昇降口 40W直付×２ ６ １２ ２１０ ４

階段１

階段下倉庫１

２ ２ ２１０ ８

２１０１ １ １

２ ２ ２１０

40W笠トラフ

40Wトラフ

40w直付便所１ ４

物置･休憩室 70Wペンダントライト ２１０１ １ １

和室
70Wペンダントライト ２１０１ １ ２

20Wトラフ ２１０１ １ ２

２１０40W笠トラフ階段２

階段下倉庫２

放送室
２ ２１０

20Wトラフ ２１０１ １ ２

40W笠トラフ×２ １ ２

更衣室
２ ２ ２１０40W笠トラフ ２

１ １ ２１０40Wブラケット ２

便所２ 40w直付 １ １ ２１０ ４

２ ２ ８

20Wトラフ １ １ ２１０ １

廊下
40w直付

40w直付×２ ８ １６ ２１０ ８

３ ３ ２１０ ８

１Ｆ

1

（南校舎）

管理･教室棟　平面図　S=1/800

屋内運動場　展開図　S=1/50019
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社会体育器具庫

器具庫

20 １階

玄関ホール
上ル

１９ １階 １階平面図
２階平面図

19 20 屋内運動場　平面図　S=1/800

２１０

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

控室 40W直付×２ ２１０ ４２ ４

ステージ 40W埋込×２ ２１０ ４２２ ４４

物置 40W直付×２ ２１０ ４２ ４

アリーナ 700W水銀灯　高天井　 ２４ ２４ ３００ ９

40W直付×２ ２１０２ ４

40W直付

１

２１０２ １２

１Ｆ

器具庫

社会体育器具庫

廊下 20W埋込 ３ ３

玄関外 ４ ４ ２１０18W　FDL18EX

１ １

２ ２

２ ２

１ １

１ １

１ １

１ １ ２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０洗面台 手洗い ３ ３

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

物置２ 40W直付×２ ２１０２ ４ １

通路
40W埋込

20W埋込

１ １ ２１０ １

２ ２ ２１０ １

物置１ 40W直付×２ ２１０２ ４ １

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 40Wスクエア3灯式 ８ ２４ ２１０ ２

階段部 100Wスポットライト ２ ２

２ ４ ２１０

２１０

２

２

68W　FR-22703-EL16

36W　FHF32（LED）

36W　FHF32（LED）

36W　FHF32

36W　FHF32（LED）

36W　FHF32

ホール

R6.3 1/800　1/500
西小学校（平面図･展開図・既存照明器具表）

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）
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２

パソコン室

 NO. SCALE図面作成

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室 1/2,000

1/800図 名

事 業 名

門

門

実験実習地

運動場用地

31

民家

市道　3.0M

市道　4.0M

市
道

　
6
.0

M

669㎡

25

 

16

保有 16,062㎡

民家

倉 吹

簡

　

駐車場

-S1-54

運動場用地

-W1-302 -W1-132
資料室

30-S1-58

-W1-1528
粘土釜室

23 -R2-1,809 

学童

太郎の家

22

便所 32-W1-10

建物敷地
保有 16,899㎡

21-R2-1,433

門

市　道

18.0M

市道　3.0M

S32建設

S55建設

S56建設

普通特別教室棟
S57建設

S57建設

S57建設

S58建設

S60建設

S35建設

H23建設

保有 1328㎡

プール附属室

倉庫
S57建設

27-S1-19

給食受入室
S57建設

26 -S1-86

大星神社

大星児童センター

Ｓ60建設

大ﾌﾟｰﾙ
8ｺｰｽ25×17

小
プー

ル15×6

水銀灯　1,000W　32灯

LED化済

配置図　S=1/2,000 ･･･ＬＥＤ化対象建築物

（グラウンド照明共）

民家

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

８ ２１０

２ ２ ２１０ ４

２ ２ ２１０ ４

２１０ ４

４ １

外女子トイレ

外男子トイレ

資料室

外トイレ外壁

30WダウンライトΦ150

30WダウンライトΦ150

30Wブラケット ２ ２

ポール灯 ８ ８ ２１０ ４

１ １ ２１０20W防犯灯 ４

40形逆富士（4000lm）

５ １０

３ ６

１ １

２１０

２１０

２１０

１

１

１０

１ １

２ ２ ２１０

２１０

１０

１０

２

３

８

１８

３００

３００

２

２

投光器1000W

投光器1000W

40形逆富士×2

40形逆富士×2

40W埋込×2

40W笠トラフ

20W笠トラフ

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０ ８

８

８

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

設置場所２Ｆ

２

１ １ ２

２

２

４

２ ２

２ ２

８

８

８

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ×2

２１０

２１０

パソコン準備室

相談室

40W埋込×2 １８ ３６ ４

40W逆富士 ４ ８ ２

40W逆富士×2

40W逆富士

２ ４

水飲み場
40W逆富士

10W手元灯 ２

１ １

２

男子トイレ

４年２組 40W笠トラフ

６ １２ ８

８

８

３ ３

２ ２

40W逆富士×2 １ ２

40W笠トラフ×２

５ １０

40W吊下げ黒板灯

40W笠トラフ

40W吊下げ黒板灯 ２ ２
４年１組

笠トラフ40形(4000lm)

８

８

５年３組

５年２組

５年１組

20形埋込　W190 ２１０ ８

８２１０
廊下

日本語教室

女子トイレ

社会科準備室

水飲み場

40W笠トラフ

40W吊下げ黒板灯

笠トラフ40形(4000lm)

５ １０

２ ２

３ ３

１ １

８

８

８

８

８

８

８

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W吊下げ黒板灯

笠トラフ40形(4000lm)

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W吊下げ黒板灯

２

３ ３

４ ８

３ ３

２ ２

３ ３

１２

40W逆富士

10W手元灯 ２ ２

１ １ ２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２

２

４

２

４

４

40W逆富士×2 １ ２

２ ２40W逆富士

９ １８

40W吊下げ黒板灯 ２ ２

20W埋込×2 １ ２

１４ １４

9.09 9.09 9.10

10
.
00

2.
7
3

7
.2

7
0
.
91

2.73

器具庫 器具庫 器具庫

三中倉庫

9
.0

9

高学年昇降口

水飲み場

２ ２

２

２

40W吊下げ黒板灯

１０ ２０40W笠トラフ×2

20W逆富士 ２ ２

１ １

20Wブラケット ２ ２

トイレ

40形逆富士（4000lm）

４ ４40形逆富士（2500lm）

家庭科室

６ １２40W吊下げ×2

40形逆富士（4000lm） １ １

40W吊下げ黒板灯 １ １

40W逆富士×2 ２ ４

第１音楽室

６ １２

40W吊下げ黒板灯 １ １

110W埋込×2

40W逆富士 １ １

40W埋込 １ １

音楽準備室 ４40W笠トラフ×２

第二音楽室

110W埋込×2 ４ ８

１ １

40W埋込黒板灯 １ １

図工準備室 40W逆富士 ４

学習室
40W笠トラフ×2 １２ ２４

40W吊下げ黒板灯

20W逆富士 ２ ２

廊下 20W埋込 １９ １９

４

２

４

４

４

２

２

４

４

４

４

１

４

４

２

２

４

４

４

４

１

８

家庭科準備室

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

設置場所１Ｆ

14.54

資料室16
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給食受入室

6.50

26

北小学校（配置図・平面図･既存照明器具表）

※（　）内の棟名は学校の呼名

40W笠トラフ×2

グラウンド

外回り

　三中倉庫

渡り廊下⑤

渡
り
廊
下
①

渡り廊下②

渡り廊下③

渡り廊下④

階段①

階段②

２１０

２１０

８

８１ １

１ １40W逆富士

40W逆富士

-R2-1,834管理教室棟

普通教室棟
24-R2-360 教室棟

Ｎ
R6.3

東物入

西物入

S47建設

屋内運動場

20-S1-991

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）
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学 習 室

昇降口

高学年
家
庭
科

準
備
室

音
楽準

備
室

図
工準

備
室

１階平面図
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廊 下前
室

相
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水呑場
普通教室 普通教室 普通教室

（5-2）

普通教室
（5-1）
普通教室

水呑場

下ル下ル

日本語教室
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パ
ソ
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準
備
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社
会
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室

２階平面図
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（中校舎）

普通特別教室棟　平面図　S=1/800
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廊 下

ｽﾀｼﾞｵ

放送室 前室

水呑場

下ル

ベランダ

外国語教室
（6-2）
普通教室 普通教室

（6-1）

水呑場

便所

男子 図 書 館
まなびの

教室Ａ 便所
女子

視 聴 覚 室

２階22

塔屋22
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.
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塔屋

９ １８

２ ２

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０１

２１０

２１０

２１０１ １

２１０

２１０

２１０

４

４

４

４

２１０

２１０

２１０ ８

８

８

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０２ ２

４ ８

２１０

設置場所２Ｆ

40W笠トラフ×２

40W吊下げ

20形逆富士

40形逆富士

40形逆富士

10W手元灯
水飲み場

１ １ １

１ １ ２

６ ６ ２

１ １ ２

２ ２ ２

２ ４男子トイレ

１６ ３２ ４

40形逆富士(5200lm) ２ ２ ４

40W吊下げ

40W吊上げ黒板灯 １ １

図書館

外国語教室
９ １８

２ ２

まなびの教室Ａ

40W吊下げ黒板灯

９ １８

２ ２40W吊下げ黒板灯

８

８

40W笠トラフ×2

６年２組

９ １８

２ ２ ８

40W吊下げ黒板灯

40W吊下げ黒板灯
６年１組
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２
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視聴覚室
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２ ２

４

４

４

４２１０１１

40形逆富士

40形逆富士(4000lm)

視聴覚準備室

塔屋

廊下

２１０１１ ２40形逆富士

40Wトラフ ２ ２ ２１０

20W埋込 １３ １３ ２１０

１

８

８１ １ ２１０20形埋込　W190

40形逆富士×2

放送室

スタジオ

ﾎﾟ-ﾁ
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女子

男子更衣室
更衣室

 １階22

廊 下

保健室 水呑場

職員便所
女子男子

休
憩
室

職員室

上ル

校
長
室

事
務
室

書庫

理科準備室第１理科室

コミュニティ
ルーム

（兼）

(第2理科室)

西物置 東物置

１階平面図
22

（南校舎）

管理教室棟　平面図　S=1/800

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２ ２ ２１０

２１０ ４

２１０ ４

２１０ ４

２１０ ４

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０ ４

２ ２１０

２１０

２１０１

２１０

２１０１ １

２１０ ４

２１０

２１０

２１０

設置場所１Ｆ

60Wブラケット

水飲み場
10W手元灯

職員女子トイレ

１０ ２０ ８

１ １ ８

１ １ ２

２

１ １

１ １

１ １

１ １
職員男子トイレ

休憩室 ２ ４ ２

職員室

１０ ２０ １２

３ ３ １２

１ １ １２

40形逆富士

20形トラフ

20形トラフ

40W吊下げ(ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付)

40W吊下げ黒板灯

40形逆富士

40形逆富士

校長室

事務室
40形笠トラフ(5200lm)

２ １０

１ ５

４

１０

１０

８

１

３ ６

１

２ １６

西物置 20形逆富士 １

男子更衣室 20形逆富士

20形逆富士女子更衣室

１ １

１

２

２

２

40W吊下げ

40W吊下げ黒板灯

９ １８

１ １

４

４

理科準備室

第２理科室

第１理科室

40W吊下げ黒板灯

４ ８ ２

４

４

２１０

２１０

６ １２

２ ２

書庫 40形逆富士 １ １

20Wトラフ

40形逆富士

東物置

８

１

１

廊下 １６ １６ ２１０

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ×2

40W吊下げ×2

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ×2

20W埋込

保健室

40W埋込スクエア×8

20W埋込スクエア□650×5

20W埋込スクエア□650×5

風除室

玄関

２ ２

32

三中倉庫(庁務員室)

31

31

16

32

32

32

女子トイレ

男子トイレ

外トイレ

給食受入室26

倉庫25

資料室
倉　庫

外部

２階平面図



 NO. SCALE図面作成

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

事 業 名
4

北小学校（平面図・矩計図･既存照明器具表）
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台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

設置場所

40W逆富士

40W逆富士

40W逆富士

２ ２ １

１ １

北器具庫

中器具庫

南器具庫 １

玄関 １ ５ ６40W埋込スクエア×5

３ ３

３２ ３２ ９200W高天井LED

軒下

アリーナ

控室

ステージ

控室

40W逆富士×2

40W逆富士×2

40W埋込

２ ４

１４ １４

ステージ裏通路 40W逆富士 １

４

３ ３

２ ４

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※（　）内の棟名は学校の呼名
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１階平面図 ２階平面図

１

２１０男子トイレ 40W逆富士×２ １ ２ ４

特支教室

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

設置場所

購買

前室

特支教室
(なかよし１組花)

(なかよし２組ほくと)

８

８

８

２

２

２

１

８

８

８

40W笠トラフ

６ １２

３ ３

２ ２

40W笠トラフ×２

40W吊下げ黒板灯

20W逆富士

40W逆富士

40W逆富士×２

１ １

１ １

１ ２

１ ２

40W笠トラフ

６ １２

３ ３

２ ２

40W笠トラフ×２

40W吊下げ黒板灯

40W笠トラフ

６

３ ３

２ ２

40W笠トラフ×２

40W吊下げ黒板灯

１２ ８

８

８

８

８

８

40W笠トラフ

６ １２

３ ３

２ ２

40W笠トラフ×２

40W吊下げ黒板灯

特支教室
(なかよし１組緑)

特支教室
(なかよし１組えがお)

水飲み場
40W逆富士 １ １

10W手元灯 ２ ２

２

２

40W笠トラフ

６

３ ３

２ ２

40W笠トラフ×２

40W吊下げ黒板灯

１２

１年２組

６

６

６

２１０

２１０

２１０

40W笠トラフ

６

３ ３

２ ２

40W笠トラフ×２

40W吊下げ黒板灯

１２ ６

６

６

１年１組

２１０

２１０
水飲み場

40W逆富士 １ １

10W手元灯 ２ ２

２

２

２１０40W逆富士×２ ２ ４女子トイレ

教具室

低学年昇降口

機械室

廊下

１

４

１

１

１

８

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

１４ １４

１４ １４

２ ２

２ ２

２ ２

４ ４

40W吊下げ

20W埋込

40W笠トラフ

20W笠トラフ

20W笠トラフ

20W埋込

１Ｆ

40W笠トラフ

２ ２

６

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

設置場所２Ｆ

１ １ ２

２ ２

２１０

２１０

２

２

２ ２

８

女子トイレ

水飲み場

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W吊下げ黒板灯 ２ ２

３ ３

１２

40W逆富士
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２１０
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２
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３ ３ １

４

８

８

８
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２
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１ １
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８

２
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40W笠トラフ×2
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笠トラフ40形(4000lm)
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４

４

４

４
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40W直付黒板灯
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６

６

６

６
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40W吊下げ黒板灯

６ １２

３ ３

２ ２

６

３ ３

２ ２
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40W笠トラフ×2
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６

６

６

６

２ ２

３ ３
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２年２組
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２１０
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２１０40W吊下げ黒板灯

40W笠トラフ×2 ６

６

６

６

２ ２

３ ３

１２

塔屋

廊下

２１０

２１０ ８

２ ２

１４ １４

１40Wトラフ

20W埋込

40W笠トラフ×2

40W吊下げ×2

40W逆富士×2

８

８

２１０

２１０

１

１

１

１

40W逆富士

40W逆富士

階段①

階段②
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西物入 東物入
物入
②

物入②

東物入

西物入

１

１

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

２ １

１

１

１

部屋①

部屋②

部屋③

部屋④

５０

１

５０

５０

５０２

２

２

１

１ １５０２トイレ

40W逆富士×2

40W逆富士×2

40W逆富士×2

40W逆富士×2

40W逆富士×2

1
5.

5
5

3.75
30 プ－ル附属室　　58㎡

渡り廊下①

渡り廊下②

渡り廊下③

渡り廊下④

渡り廊下⑤

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

４

４

４

４

５ ５

５ ５

２ ２

２ ２

４ ４

１ １

４

４

20W逆富士

20W逆富士

20W逆富士

20W逆富士

20W逆富士

トラフ20形（LED）

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）

（西校舎）

普通教室棟　平面図　S=1/800

2
2

1/800　 1/500

設置場所外部

20 屋内運動場　平面図　S=1/800
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20 屋内運動場　矩計図　S=1/500

階段③

階段④

40W逆富士 １ １ ２１０ ８

40W逆富士 １ １ ２１０ ８

30Wダウンライトφ150



女子更衣室

図面作成  SCALE  NO.事 業 名
1/2,000上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室

図 名
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7.
20

9.00 9.00

18.00

7.
20

10
.0

0

1
7
.2

0

廊下

小人数教室
（6-1）
普通教室

児童会室

(多目的ﾎｰﾙ)

6.00 12.00

６

廊下

２年２組

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

設置場所

２

２ ２

２ ２ ２１０

４

北校舎

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

４

４

４

２

４

４

４

４

４

８

８

８

２ ２

２

３

１

40W吊下げ黒板灯

40W吊下げ黒板灯

40W下面開放×2

昇降口

水飲み場

図工室

２年１組

１年１組

１、２学年室

女子トイレ

男子トイレ

家庭科室

家庭科準備室

理科室

理科準備室

40W笠トラフ

40W逆富士×2

40W下面開放×2

５ １０ ６

６

６

６

８

１ ２

３ ３

２

２

１

４

４

４

４

６

６

４

４

６

４

１

２

４

40W吊下げ×2

40W吊下げ

40W吊下げ

40W吊下げ黒板灯

40W吊下げ黒板灯

40W吊下げ

40W逆富士

20Wブラケット

40W逆富士

20Wブラケット

40W吊下げ黒板灯

40W吊下げ黒板灯

40W吊下げ

40W吊下げ×2

40Wトラフ×2

40Wトラフ×2

40Wトラフ×2

40Wトラフ×2

逆富士40形（5200lm）

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ×2

40W逆富士×2

60W埋込スクエア

60W埋込スクエア

40W逆富士×2

40Wトラフ×2

６ １２

３ ３

２ ２

２ ２

７ １４

４ ４

４ ４

１ １

２ ２
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２ ２

６
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２

１ ２

７ １４

２ ２
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５ １０

１ １

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

設置場所

４

図書館

相談室

４

４

４

２

４ ４

６ １２

４ ８

４ ８

40W吊下げ

40W吊下げ×2

40W逆富士×2

40W埋込×2

北校舎

２階１階

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

１

１

１

１

１

１

２

外回り

40W笠トラフ×2 １０ ２０ ２１０

２１０

２１０

２１０

４

３ ３

２ ２

４ １６

２ １２
グラウンド

３００

３００

100W防犯灯
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40W逆富士×2

1000W投光器×4

1000W投光器×6
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資料室
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普通教室

（2-2）

特支教室

(つくし学級)

２階28

（東校舎）

２ ２ ２１０ ３40W逆富士

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

設置場所

１ １

１ １

１ １

２

１

８

１

３ ６

１

２

２

音楽室

音楽準備室室

視聴覚室

特支教室
(たんぽぽ学級)

更衣室

休養室

放送室

40W吊下げ

40W吊下げ

40W吊下げ

40W吊下げ

40W逆富士×2

40W逆富士

40W逆富士

40W吊下げ

40W逆富士

40W吊下げ

スポットライト(3000K)

スポットライト(3000K)

１２ １２ ４

２

４

８

８

８

２

２

２

２

２ ２

１０ １０

３ ６

２ ２

１ １

４ ４

２ ２

１ １

廊下

階段①

階段①

階段①

40W埋込スクエア

40W逆富士×2

40形逆富士(4000lm)

40形逆富士(4000lm)

40形逆富士(4000lm)

20W逆富士

Φ150ダウンライト

４ ４

１ ２

１

１ １

４ ４

４ ４

２

８

８

８

８

８

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
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２１０
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２１０

２１０
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２１０

２１０

設置場所

１ １

１ １40W逆富士

40W吊下げ

１２

２

６

１ １

２

40W吊下げ １

８

８

職員休憩室

職員室

校長室

事務室

職員玄関

男子更衣室

女子更衣室

職員トイレ

倉庫

保健室

男子トイレ

女子トイレ

トイレ前室

廊下

３

３ ６

８ １６
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３ １５
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５ ５

１ ２
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８

４
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８

８
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２

４

１０

８

１２

２40W逆富士×2

40W逆富士×2

40W吊下げ×2

40W吊下げ×2

20W埋込スクエア×5

40W吊下げ

40W逆富士

40W笠トラフ

40W吊下げ×2

40W逆富士×2

40W逆富士

40W逆富士

60Wブラケット

60W埋込スクエア
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40W逆富士×2
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２

１ １

４
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埋込40形(4000lm)　W328

倉庫

女子更衣室

ろ過機械室

女子トイレ

男子トイレ
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５０
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プール附属室

倉庫

塩尻小学校（配置図・平面図･既存照明器具表）

１階平面図

２階平面図

１階平面図

２階平面図

１階平面図

２階平面図

※（　）内の棟名は学校の呼名

40W吊下げ×2

男子更衣室

倉庫

６ １２

資料室

廊下

40W笠トラフ

40W下面開放×2

40W埋込黒板灯

20W埋込

20W逆富士

２１０

２１０ ８

８

２１０

２１０

２１０

２１０ ８

８

１

１

３ ３

２
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４ ４

４ ４

１ １

40W埋込黒板灯 ２

特支教室
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倉庫②

倉庫①

40W埋込スクエア×3 １７ ５１

外部

給食受入室

35 資料室

27

東校舎

北校舎

倉庫31

倉庫① 倉庫②

上ル

下ル

40W埋込黒板灯 ２

渡り廊下①

渡り廊下②③

40W笠トラフ×2
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廊下

水飲み場
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40W逆富士

20Wブラケット

40W逆富士

20Wブラケット

40W笠トラフ

40W吊下げ黒板灯

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W吊下げ黒板灯

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W吊下げ黒板灯

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W吊下げ黒板灯

40W笠トラフ

40W下面開放×2

40W埋込黒板灯

40W笠トラフ

40W下面開放×2

40W埋込黒板灯

40W笠トラフ

40W笠トラフ

40W逆富士×2

60W埋込スクエア

20W逆富士

40W下面開放×2

40W埋込黒板灯
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東校舎

北校舎

多目的教室
２１０ ４２ ２40W埋込黒板灯
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大ﾌﾟｰﾙ

池

民家

民家

民家

民家

民家

保育園
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国道１８号線 11.0
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( )

民家

市道

市道

飼育小屋
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門 吹

倉

倉
吹

門

門

吹

F1

プール付属室

(F.1.2) 33

屋内運動場

2F 他 児童ｸﾗﾌﾞ37㎡

建物敷地　保有13,273㎡

門

S51建設 管理教室棟

給食受入室
S57建設

27 S1-48

H8建設

H9建設

H16建設

-2 R2-1,434 -1 R2-289  R2-533

-1 R2-712 -2 R2-323
 R2-1215

 R1-98

普通教室棟

民家

-3 R2-46

H1建設
1F･2F廊下

H1建設

H1建設

 S1-33

倉庫

H8建設

 W1-106

資料室

 S1-33

 S1-33

Ｎ

34  R2-169

クラブハウス
H8建設

36

20

38

282020

31

2424

35

30

S49建設 教室棟

水銀灯700W
24灯

H15建設

6ｺｰｽ25×13

保有　972㎡ 小ﾌﾟｰﾙ
10×8

運動場用地　保有　6,442㎡

水銀灯　1,000W　28灯

配置図　S=1/2,000 ･･･ＬＥＤ化対象建築物

（グラウンド照明共）
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②

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。管理教室棟　平面図　S=1/800

教室棟　平面図　S=1/800
28 普通教室棟　平面図　S=1/800
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40W埋込

20Wブラケット

40W埋込×2

20Wブラケット

60W電球
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･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

※（　）内の棟名は学校の呼名
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図面作成  SCALE  NO.事 業 名
1/2,000上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
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配置図　S=1/2,000 ･･･ＬＥＤ化対象建築物

（グラウンド照明共）
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40形笠トラフ×2（LED） １ ２

２

40W笠トラフ

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

１ １

２

階段下倉庫

廊下

まなびの教室

多目的トイレ

女子トイレ

男子トイレ

普通教室１-１

普通教室１-２

なかよし２組

なかよし１組

階段

廊下

普通教室２－３

10W直付

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W黒板灯

20Wブラケット

20Wブラケット

20Wブラケット

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W黒板灯

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W黒板灯

40W笠トラフ×2

40Wブラケット

40W直付×2

40W直付×2

40W直付×2

４ ４

５ １０

２

７ １４

６ １２

３ ３

２

１ ２

１ １

２

２ ２

４

２

２ ２

４

２

６ １２

３ ３

２

２

６ １２

３ ３

２

２ ２

６ ６

９ １８

１ １

５ １０

４ ４

普通教室２－１

女子トイレ

男子トイレ

なかよし４組

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W黒板灯

20Wブラケット

40W直付×2

20Wブラケット

40W直付×2

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W直付×2

40W黒板灯

40W直付×2

40W黒板灯

普通教室２－２

１ １

１ １

４ ４

６ １２

２ ２

２ ２

２

２

４

４

６ １２

３ ３

１ １

１ ２

８ １６

１ １

１ １

なかよし３組 40形直付（LED）

40W笠トラフ

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

４

４

４

４

４

４

４

４

４

１

８

８

８

８

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

４

４

４

４

８

８

８

８

８

８

８

８

８

１棟

１F 

２Ｆ

１Ｆ

60Wスポットライト

60W電球

60W電球

60W電球

60W電球

60W電球

40W笠トラフ(LED)

１１



60Wダウンライト

60Wダウンライト

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

廊下 ８

１ １

階段 ８

４

１

１

１ １

４ ４

７ ７

８ ８

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２

１ １

１

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

１ １

４ ４

４

１ １

１

４

４

４ ４

４

４

４

普通教室4-1

水飲み場

男子トイレ

女子トイレ

南児童クラブ

雑庫

廊下

普通教室4-3

普通教室4-2

水飲み場

男子トイレ

女子トイレ

８

８

２

２

４

４

４

１

８

８

８

８

８

８

８

４

４

川辺泉田歴史資料館

８ ８

４

４

４

６ １２

７ ７

６ １２

３ ３

１ １

６ １２

３ ３

１ １

２ ４

１ １

４ ４

７ １４

２ ２

１ １

40Wブラケット

40Wブラケット

20W埋込

40W黒板灯

40W笠トラフ

40W黒板灯

40W直付

80Wダウンライト

80Wダウンライト

40W黒板灯

20Wトラフ

20W埋込

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W黒板灯

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W黒板灯

40W直付

20Wダウンライト

20Wダウンライト

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ

40W黒板灯

４棟

４学年室

４年昇降口

１Ｆ 

（４棟）

20Wブラケット×2

40W直付×2

20Wブラケット×2

２Ｆ

２

１１

図面作成  SCALE  NO.事 業 名

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

１F １ １階段下倉庫(西側)

倉庫

教具室
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２

８

８
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１ １

１ １

３ ６
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相談室

庁務員室

女子更衣室

配電室
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倉庫

廊下

前室

調整室

放送室

玄関

事務室

玄関前

校長室

職員室

談話室

視聴覚室

職員図書室 40W直付

20Wブラケット

20Wブラケット

20W直付

10W直付

40W直付

10W直付

40W直付

10Wブラケット(LED)

40W直付

40W直付

40W直付

40W直付

40W笠トラフ

40W笠トラフ×2

40W直付

40W直付

40W埋込

40W埋込スクエア□450×3

角形ダウンライト□150

LEDスクエア□450

40W直付×2
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40W笠トラフ×2

40W笠トラフ×2

40W笠トラフ
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２ ２
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２ ２
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２ ２

４ ８
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２ ２
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１

１

１

４

４

４
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１

２

１

４

８

２

２

２

１０

１０

８

１２
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４

２

５・６年昇降口

３棟
台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(日／年) (ｈ／日)

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

８

８１

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０
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２１０

２１０
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２１０

４

４

４

４

８

４

４

４

８

８

８

８

４

２Ｆ 階段(西側)

階段(東側)

廊下

６学年室

トイレ前室

女子トイレ

男子トイレ

更衣室

日本語教室

前室

相談室

多目的室

階段(東側)

廊下

音楽準備室

第１音楽室

第２音楽室

普通教室６-３

普通教室６-２

普通教室６-１

階段
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４
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４

８

８
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２
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２
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１０ １０

６ ６
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40W笠トラフ
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40W笠トラフ
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川辺泉田
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南児童ｸﾗﾌﾞ
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１階平面図

２階平面図

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

※（　）内の棟名は学校の呼名

40W埋込W300×3

40W直付
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上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）
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21 22 屋内運動場　平面図　S=1/800
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（３棟）

管理・普通教室棟　平面図　S=1/800
普通教室棟　平面図　S=1/800

60W屋外シーリング

40W直付×2

70W投光器

40Wブラケット

40Wブラケット

60W屋外シーリング

20Wブラケット

40W直付(LED)

40W直付(LED)

40Wシーリングライト

70Wスポットライト

60WLED電球

100WLED電球

60Wダウンライト

40W直付(LED)



図面作成  SCALE  NO.事 業 名
1/2,000上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室

図 名

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

神川小学校（配置図・平面図･既存照明器具表）

15

（第一校舎）

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

保健室
40W逆富士×２ １１ ２２ ２１０ ８

８１ １ ２１０

１ １ ２１０ １

40Wトラフ １ １ ２１０ １

便所前室

便所

40W逆富士 １ １ ２１０ ４

40W笠トラフ×２ ２ ４ ２１０ ４

廊下

40W逆富士

40W逆富士×２

60Wダウンライト

４ ４ ２１０ ８

２１０ ８

２１０ ８

６ ６

１ ２

階段 40Wブラケット ８１ １ ２１０

40W逆富士

60Wダウンライト

１ １ ２１０ ２

３ ３ ２１０ ２

昇降口

60Wダウンライト

40W逆富士×２

40W逆富士

１２ １２ ２１０ ４

１ ２ ２１０ ４

２ ２ ２１０ ４

40W埋込×２

事務室 40W笠トラフ×２

20Wブラケット

２ ４ ２１０

２ ４ ２１０

１０

１０

１ １ ２１０ １０

校長室
40W埋込×３

40W笠トラフ×２

４ １２ ２１０ ８

２１０ ８１ ２

特支教室

(あおぞら学級2)

40W笠トラフ×２ ６ １２ ２１０ ８

40Wトラフ ３ ３ ２１０ ８

40W黒板灯 ８１ １ ２１０

特支教室

40W笠トラフ×２ ６ １２ ２１０ ８

40Wトラフ ３ ３ ２１０ ８

40W黒板灯 ８２１０
(あおぞら学級1)

２ ２

下ル

－１ ３階 －２ ３階

1
0
.0

0

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

4
.
50

4
.
50

2
.5

0
7
.
50

1515

普通教室 日本語教室
（3-3）

普通教室普通教室
（3-1）（3-2）

更衣室

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所３Ｆ

40W笠トラフ×２ ２１０

２１０

40W黒板灯 ２１０

40W笠トラフ

２ ２

日本語教室

５ １０ ４

４

４

４ ４

便所前室 １ １ ２１０ ４

２ ２１０ ４２

便所

便
所
前
室

40W逆富士

20W直管ランプ

40W直管ランプ １ １ ２１０ ４
便所

廊下

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

便所前室

便所

40W逆富士 １ １ ２１０ ４

２ ２１０ ４40W笠トラフ ２

40W逆富士

60Wダウンライト

１ １ ２１０ ２

３ ３ ２１０ ２

特支教室

(ひまわり学級)

40W笠トラフ×２ ２１０ ８

２１０ ８

40W黒板灯 ８１ １ ２１０

５ １０

40W笠トラフ ４ ４

職員室
40W逆富士×２ １３ ２６ ２１０ １２

40W逆富士 ３ ３ ２１０ １２

40W笠トラフ×２ ２１０

２１０

40W黒板灯 ２１０

40W笠トラフ普通教室(2-1)

６ １２ ６

３ ３ ６

６２ ２

40W笠トラフ×２ ２１０

２１０

40W黒板灯 ２１０

40W笠トラフ

６ １２ ６

３ ３ ６

６２ ２

普通教室(2-2)

40W笠トラフ×２ ２１０

２１０

40W黒板灯 ２１０

40W笠トラフ

６ １２ ６

３ ３ ６

６２ ２

普通教室(2-3)

廊下

40W逆富士

40W逆富士×２

60Wダウンライト

２１０ ８

２１０ ８

２１０ ８

６ ６

４ ８

８ ８

40Wブラケット ８１ １ ２１０
階段

60Wダウンライト ２１０２ ２ ８

－１ ２階 －２ ２階

1
0.

0
0

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

4
.5

0
1
3.

5
0

2.
5
0

7.
5
0

15 15

普通教室普通教室普通教室
（2-1）（2-2）（2-3）

職員室

特支教室

(ひまわり
学級)

便所

便
所
前
室

廊下

上ル下ル

階段

２階平面図

３階平面図

上ル

－１ １階 －２ １階

1
0.

0
0

18
.
00

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

2.
5
0

7.
5
0

15 15

保健室事
務
室

校
長
室

昇降口

特支教室 特支教室

(あおぞら

学級1)

(あおぞら

学級2)
便
所
前
室

便所

廊下

１階平面図

シャワールーム

事務庫

階段 シャワールーム

事務庫

手洗場

手洗場 手洗場

手洗場

手洗場

40W逆富士×２更衣室 ２ ４ ２１０ ２

40W笠トラフ×２ ２１０

２１０

40W黒板灯 ２１０

40W笠トラフ

６ １２ ６

３ ３ ６

６２ ２

普通教室(3-1)

40W笠トラフ×２ ２１０

２１０

40W黒板灯 ２１０

40W笠トラフ

６ １２ ６

３ ３ ６

６２ ２

40W笠トラフ×２ ２１０

２１０

40W黒板灯 ２１０

40W笠トラフ

６ １２ ６

３ ３ ６

６２ ２

普通教室(3-2)

普通教室(3-3)

廊下

40W逆富士

40W逆富士×２

60Wダウンライト

２１０ ８

２１０ ８

２１０ ８

６ ６

９ ９

１ ２

40W逆富士

60Wダウンライト

１ １ ２１０ ２

３ ３ ２１０ ２
手洗場

R6.3

※（　）内の棟名は学校の呼名

1/800

15-1

Ｎ

フ

フ

フ

フ フ

17

動

吹

民家

民家

民家

4.5M

4.0M

市道

市道

吹

門

民家

門

市道3.5ｍ

15-2 R3-1,215

簡

S55建設

16-1 R3-1,895(1F～3F) 16 -2 R3-575(1F)

屋内運動場

23-1
R2-1,283

市道
8.5M

R3-540
普通･特別教室棟

特別教室棟S50建設

S52建設

H13建設

H12建設

H12建設

農地

ﾌﾟｰﾙ附属室
S55建設

民家

ﾌﾟｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ室
S55建設

19

18

B1-7

W1-36

R2-1,350

25

26 S1-11

S1-12

S56建設

S1-8120

給食受入室

S57建設
倉庫

21 S1-19

普通教室棟S47建設

機械室
B1-13

23-2 R1-12

H13建設
外便所

24 R2-166

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ

建物敷地 保有10,894㎡

2F 他

児童ｸﾗﾌﾞ71㎡

8ｺｰｽ
25×17

大ﾌﾟｰﾙ

18×5
小ﾌﾟｰﾙ

水銀灯700W
24灯

保有8,992㎡

配置図　S=1/2,000 ･･･ＬＥＤ化対象建築物
（グラウンド照明共）

倉

倉 渡り廊下①

渡り廊下②

このポールの6灯はＬＥＤ化済

運動場用地

水銀灯　1,000W　26灯

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

1,000W水銀灯 ２６ ２６ ３００ ２

グラウンド 200Wポール灯 ４ ４ ２１０ ４

80W防犯灯 １ １ ２１０ ４

外部

40W笠トラフ

３

７ ７

２１０

２１０

４

４

渡り廊下①

渡り廊下②

40W逆富士 ３

普通教室棟　平面図　S=1/800

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）
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40W逆富士(LED)

40Wポーチ灯



図 名
上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室

事 業 名  NO. SCALE図面作成

神川小学校（平面図･既存照明器具表）

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※（　）内の棟名は学校の呼名

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

給食受入室 40W逆富士 ４ ４ ２１０ ３

図工室 40W笠トラフ １１ １１ ２１０ ４

図工準備室 40W笠トラフ ７ ７ ２１０ ２

40W逆富士 １ １ ２１０ ４

20Wブラケット ２ ２ ２１０ ４

便所

便所前室

40W逆富士 ２ ２ ２１０ ４

２ ２ ２１０ ４

普通教室(1-3)
40W逆富士×２ ７ １４ ２１０ ６

40W逆富士 ４ ４ ２１０ ６

40W逆富士

40W笠トラフ×２

２ ２ ２１０ ６

２１０ ６６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０ ６

普通教室(1-2)

40W逆富士

40W笠トラフ×２

２ ２ ２１０ ６

２１０ ６６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０ ６

普通教室(1-1)

練習室

40W黒板灯

40W笠トラフ×２

40W笠トラフ

２ ２ ２１０ ２

６ １２ ２１０ ２

３ ３ ２１０ ６

階段下倉庫１

廊下

階段下倉庫２

20Wトラフ １ １ ２１０ １

40W逆富士×２ ８ １６ ２１０ ８

60Wダウンライト １２ １２ ２１０ ８

20Wトラフ １ １ ２１０ １

上ル
廊下

上ル

9.00 9.00 9.00 9.00 4.50 4.50 6.75 11.25

63.00

5.
0
0

1
0
.0

0

2.
8
0

7
.2

0

17 １階

図工室普通教室普通教室
（1-2）

普通教室練習室
準備室
図工

7.
0
0

4.204.402.40

11.00

0
.9

0

給食受入室

20

（1-1） （1-3）

便所前室

便所

階段下倉庫１

階段１ 階段２
階段下倉庫２

１階平面図

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

図書館

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ２１０

40W黒板灯 ２１０

４

４

４

１７ １７

１ １

資料室
40W笠トラフ ２１０

40W黒板灯 ２１０１ １

４ ４ １

１

第１音楽室
40W笠トラフ ２１０

40W黒板灯 ２１０

４

４

１７ １７

１ １

音楽準備室 40W笠トラフ １ １ ２１０ ２

音楽研究室 40W笠トラフ ２ ２ ２１０ ４

第２音楽室
40W笠トラフ ２１０

40W黒板灯 ２１０

４

４

１７ １７

１ １

階段１ 40W逆富士 ２１０１ １ ８

階段２ 40W逆富士 ２１０１ １ ８

廊下
40W逆富士×２ ７ １４ ２１０ ８

１１ １１ ２１０ ８

下ル
廊下

下ル

5
.0

0
10

.0
0

2.
8
0

7
.2

0

13.50 4.50 13.50 9.00 4.50 18.00

63.00

17 ２階

準備室
音楽 資料室

(山本鼎先生

の部屋)

図書館

階段１ 階段２

２階平面図

17

（第二校舎）

3.
50

10
.
00

2
0.

0
06
.5

0
7
.2

0

1
0
.0

0

6
.5

0
1
0
.0

0

7
.2

0

11.25 6.75 13.50 4.50 4.50 9.00 9.00 9.00

67.50

4.50 4.50 4.50 31.50 4.50 4.50 13.50

10
.
00

2.
80

2.
80

上ル

廊下

2.32

1.88

児童クラブ 理科
準備室

理科室
教
具
室

廊下

家庭科室 放送室

昇降口水
呑
場 上ル

調理室

－２　１階16 16 －１　１階

階段１階段２

便所

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

16

（第三校舎）

１階平面図

便所前室

60Wダウンライト

第２音楽室

(H=3.0～3.5ｍ)

第１音楽室

(H=3.0～3.5ｍ)
音楽研究室

昇降口 40Wトラフ ８ ８ ２１０ ４

階段１ 40Wブラケット ２１０１ １ ８

放送室

40W逆富士

20W逆富士

40W埋込

２１０１ １

２１０１ １

２

２

６ ６ ２１０ ２

40W笠トラフ
家庭科室

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

１２ １２ ２１０ ４

４

40W笠トラフ

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

２１０ ４

４
調理室

９ ９

便所前室 １ １ ２１０ ４40W逆富士

便所
40W逆富士

20W逆富士

２１０ ４

２１０ ４

４ ４

１ １

教具室 40Wブラケット ２１０１ １ １

40W逆富士×２

40W黒板灯
理科室

１１ ２２ ２１０ ４

２ ２ ２１０ ４

理科準備室 40W笠トラフ ６ ６ ２１０ ２

児童クラブ
40W逆富士×２ １１ ２２ ２１０ ４

40W笠トラフ ３ ３ ２１０ ４

廊下

40W逆富士×２

40W逆富士

20Wトラフ

60W電球

７ １４ ２１０ ８

２ ２ ２１０ ８

２ ２ ２１０ ８

２４ ２４ ２１０ ８

階段２下 ２１０１ １ １

水呑場
40Wトラフ ４ ４ ２１０ ２

15Wブラケット ２ ２ ２１０ ２

40Wトラフ

40Wブラケット ２１０１ １ ８階段２

R6.3 1/800
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特別教室棟　平面図　S=1/800
普通・特別教室棟　平面図　S=1/800

16W逆富士



図面作成  SCALE  NO.事 業 名

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※（　）内の棟名は学校の呼名

9.00 9.00 9.00 9.00 4.50 9.00 9.00 9.00

67.50

6
.5

0
1
0
.0

0

7
.2

0

4.50 4.50 36.00 4.50 4.50 13.50

2.
80 廊下

普通教室普通教室

（4-2）

普通教室外国語教室普通教室
（5-1）

普通教室
（5-2）

普通教室
（5-3）

水
呑
場

（4-3）（4-1）

－１　２階16

２階平面図

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

下ル上ル 下ル上ル

階段２ 階段１

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

普通教室(4-3)

８

８

８

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８

８

８

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８

８

８

普通教室(4-2)

普通教室(4-1)

便所前室 １ １ ２１０ ４40W逆富士

便所
40W逆富士 ２１０ ４

２１０ ４

４ ４

20Wブラケット ２ ２

便所前室

便所

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

外国語教室

４

４

４

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８

８

８

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８

８

８

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８

８

８

普通教室(5-1)

普通教室(5-2)

普通教室(5-3)

廊下

40W逆富士×２ ２１０ ８６ １２

20Wトラフ

60W電球

２ ２ ２１０ ８

２１０ ８５ ５

階段２

階段１ 40Wブラケット ２１０１ １ ８

40Wブラケット ２１０１ １ ８

水呑場
40Wトラフ ４ ４ ２１０ ２

15Wブラケット ２ ２ ２１０ ２

6
.5

0
1
0
.0

0

7
.2

0

9.00 9.00 9.00 9.00 4.50

67.50

4.50 4.50 36.00 4.50 4.50 13.50

4.50 4.50 9.009.00

2.
80

下ル 下ル

廊下

多目的室
児
童
会
室

普通教室
（6-1）

普通教室
（6-2）

普通教室
（6-3）

学習室

水
呑
場

特別活動教室

(かんがわ
教室)

相
談
室

－１　３階16

３階平面図

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所３Ｆ

階段２ 階段１

多目的室 40W埋込×２ １８ ３６ ２１０ ４

相談室 40W逆富士×２ ４ ８ ２１０ ２

児童会室
40W笠トラフ ４ ４ ２１０ ４

40W黒板灯 １ １ ２１０ ４

特別活動教室
(かんがわ教室)

40W笠トラフ ４ ４ ２１０

40W黒板灯 １ １ ２１０

８

８

便所前室 １ １ ２１０ ４40W逆富士

便所
40W逆富士 ２１０ ４

２１０ ４

４ ４

20Wブラケット ２ ２

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８

８

８

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

２１０

８

８

８

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８

８

８

普通教室(6-1)

普通教室(6-2)

普通教室(6-3)

学習室

40W笠トラフ×２ ２１０６ １２

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

４

４

４

階段２

階段１ ２１０１ １ ８

２１０１ １ ８

水呑場
40Wトラフ ４ ４ ２１０ ２

15Wブラケット ２ ２ ２１０ ２

40W逆富士

40W逆富士

廊下
40W逆富士×２

60W電球

４ ８ ２１０ ８

８２１０５ ５

便所

便所
前室
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（第三校舎）
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24 ２階

１階平面図
２階平面図

23 24

外男子便所

外女子便所
２

器
具
庫
１

手洗場

１ ２

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

控室
40W黒板灯

40W逆富士×２

１ １ ２１０ ４

４２ ４ ２１０

ステージ 40W埋込×２ ２２ ４４ ２１０ ４

器具庫 40W逆富士×２ ２ ４ ２１０ １

アリーナ 700W水銀灯　高天井 ２４ ２４ ３００ ９

多目的便所
20Wダウンライト

１ １ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

外男子便所

外女子便所

20Wダウンライト

20Wダウンライト

２１０ ４２ ２

２１０ ４２ ２

女子便所

男子便所

40W逆富士×２

20Wブラケット

２ ４ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

40W逆富士×２

20Wブラケット

２ ４ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

女子更衣室

男子更衣室

40W逆富士 ２１０２ ２ ２

60W電球 １ １ ２１０ ２

40W逆富士 ２１０２ ２ ２

60W電球 １ １ ２１０ ２

玄関ホール
40W埋込スクエア×３ ６ １８ ２１０ ６

20Wダウンライト ４ ４ ２１０ ６

器具庫１

器具庫２

40W笠トラフ １ １ ２１０ １

40W逆富士×２ ４ ８ ２１０ １

外壁

15Wブラケット

20Wブラケット ５ ５ ２１０ ４

40Wブラケット ２１０２ ２ ２

体育館入口 60Wブラケット ２１０２ ２ ４

手洗場

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

物置１

通路

物置２

40W逆富士×２

20W逆富士

２ ４ ２１０ １

１ １ ２１０ １

20W逆富士 ３ ３ ２１０ １

40W逆富士×２

20W逆富士

２ ４ ２１０ １

１ １ ２１０ １

児童クラブ
40W埋込×２

40W埋込

１１ ２２ ２１０ ４

４２１０１ １

階段室 40W埋込スクエア×３ ２ ６ ２１０ １

1/800　1/500
神川小学校（平面図・断面図・既存照明器具表）

40W黒板灯 ２ ２

R6.3

特別教室棟　平面図　S=1/800

屋内運動場　平面図　S=1/800

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）
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図面作成  SCALE  NO.事 業 名
1/2,000上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室

図 名 豊殿小学校（配置図・平面図･既存照明器具表）

※（　）内の棟名は学校の呼名

21

2
.
50

職員便所

4.55

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

40W逆富士 ３ ３ ２１０ ４

20W逆富士

20W防水ｷｬｯﾌﾟ逆富士 ２ ２ ２１０ ４

２ ２ ２１０ ４

20W防水ｷｬｯﾌﾟ逆富士 １０ １０ ２１０ ４

20W逆富士 ４ ４ ２１０ ４

21　職員便所 40W逆富士 ２ ２ ２１０ ４

17　給食受入室 40W逆富士 ２ ２ ２１０ ３

20　ﾌﾟｰﾙ附属室

機械室　40W逆富士

器具庫　40W逆富士

女子更衣室　40W逆富士

便所　40W逆富士

男子更衣室　40W逆富士

１ １ ５０ １

１ １ ５０ １

１ １ ５０ １

１ １ ５０ １

１ １ ５０ １

18　ボイラー室 40W笠トラフ×２ １ ２ ２１０ １

40W450角埋込ｽｸｴｱ×４ １ ４ ２１０ ４

外回り
210Wポール灯 ７ ７ ２１０ ４

110Wミニポール灯 １ １ ２１０ ４

グラウンド 1,000W水銀灯　投光器 ３６ ３６ ３００ ２

上ル

上ル
廊下
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1.14

2.
8
0

7.
20 0
.3

3
0
.0

5
25

１階16 －２

手洗

便所

理科

準備室
理科室

図工

準備室
図工室

7.
20

2.
8
0

1
0.

0
0

5.
5
0

下ル

下ル
廊下

図書

9.70

4.50 4.50 9.00 9.00 4.5013.50

63.00

9.009.00

1.14

4.
8
0
2.

8
0

2
.
40

0
.3

3
0
.0

52
5

－１ ２階16

普通教室
（5-1）
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16 －２

特支教室

(なかよし1) 4学年室

少人数教室

5学年室

少人数教室階段２

階段１ 階段１

階段２

職員玄関外

グラウンド便所

20W逆富士 ２ ２

２ ２

２ ２

24W蛍光灯（FHT）

24W蛍光灯（FHT）

25

物置 物置

17
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.
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18

ボイラー室

渡り廊下①

渡り廊下②

渡り廊下③

渡り廊下④

外部

２１０ ４

２１０ ４

２１０ ４

R6.3
1/800

整理用具室

暗室

１階平面図 ２階平面図
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（第１校舎）

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

40W吊下げ

40W吊下げ黒板灯

８ ８ ２１０ ８

１ ２ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

70Wペンダントライト

特支教室

(なかよし1)

１ １ ２１０ ８

２ ２ ２１０ １

手洗
40W逆富士 １ １ ２１０ ２

20Wブラケット ２ ２ ２１０ ２

便所 40W逆富士 ２ ２ ２１０ ４

２ ２ ２１０ １

10W表示灯 １ １ ２１０ １

理科準備室 40W吊下げ ４ ４ ２１０ ２

理科室

40W吊下げ

40W吊下げ黒板灯

20Wブラケット

８ ８ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

４ ４ ２１０ ４

図工準備室 40W吊下げ ２ ２ ２１０ ２

図工室
40W吊下げ×２ ６ １２ ２１０ ４

１ １ ２１０40W吊下げ黒板灯 ４

20Wトラフ ２ ２ ２１０ １

廊下 60W150角埋込スクエア ２１ ２１ ２１０ ８

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

図書室 ９40W吊下げ×２ １８ ２１０ ４

教具室 40W吊下げ40W吊下げ×２ １ １ ２１０ １

図書事務室 40W吊下げ １ １ ２１０ ４

手洗
40W逆富士 １ １ ２１０ ２

20Wブラケット ２ ２ ２１０ ２

便所 40W逆富士 ２ ２ ２１０ ４

普通教室(4-1)

40W吊下げ

40W吊下げ黒板灯

２１０ ８

２１０ ８

１ １ ２１０ ８

40W吊下げ×２

４ ４

６ １２

4学年室
少人数教室

40W吊下げ

40W吊下げ黒板灯

２１０

２１０

１ １ ２１０

40W吊下げ×２

４ ４

40W笠トラフ

４

４

５ １０ ４

１ １ ２１０ ４

40W吊下げ

40W吊下げ黒板灯

２１０ ８

２１０ ８

１ １ ２１０ ８

40W吊下げ×２

４ ４

６ １２普通教室(5-1)

少人数教室
5学年室

40W吊下げ

40W吊下げ黒板灯

２１０

２１０

１ １ ２１０

40W吊下げ×２

４ ４

６ １２

４

４

４

廊下 60W150角埋込スクエア ２１０ ８１１ １１
階段１

階段２

60W埋込スクエア

60W埋込スクエア

40W壁トラフ

40W壁トラフ

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

物置

暗室

整理用具室

40W吊下げ

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

Ｎ

吹

吹

吹

民家

門

民家4.0M
農地

市道 7.7M

門

市道6.0M

民家

保育園

吹

バ

簡
簡

フ

簡

市
道

フ

フ

フ

運動場用地

保有　7,414㎡

16 -2 R2-682

普通教室棟

普通教室棟

5.5ｍ
市道

S50建設

S51建設 管理棟

S53建設

16 -1 R2-628

21
H18建設
便所
25 W1-8

14 -1 R2-800(2F) -2 R2-878(1F)14

H17建設
粘土窯室

S-1023 H1建設
プール付属室

-W1-5220

W1-11
便所

H12建設 S56建設
給食受入室

S1-4817

13 R1-450

S56建設
ボイラー室
18 B1-619 R2-698

普通教室棟
S60建設

保有　14,194㎡
建物敷地

児童ｸﾗﾌﾞ69㎡他 H17建設
クラブハウス棟

24 S1-181

水銀灯　1,000W　36灯

大ﾌﾟｰﾙ
H1建設

6ｺｰｽ

25×13

小ﾌﾟｰﾙ
15×5

22 S2-1380

ﾒﾀﾊﾗ 700W 24灯

H17建設
屋内運動場配置図　S=1/2,000

･･･ＬＥＤ化対象建築物

（グラウンド照明共）

渡り廊下③

渡り廊下②

渡り廊下④

渡り廊下①

普通教室棟　平面図　S=1/800

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）
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廊下

図面作成  SCALE  NO.事 業 名

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。
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会議室 相
談
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普通教室 視聴覚室
音楽

準備室

音楽室

１階

上ル

252.252.

9.29

1
0.

00

4.50

廊下

67.50

9.006.00003.252.4.5011.254.504.509.009.00

9.004.504.504.5018.004.504.506.007.50

上ル
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2
0

2.
80

5
.5

0

1
0.

0
0

１階－２14

14

放送室 保健室
事
務
室

校
長
室

職員室
休
憩
室

職
員
便
所

家庭科

準備室

家庭科室廊
下

昇降口

印
刷
室

女
子
更
衣
室

男
子
更
衣
室

玄関

－１

児
童
会
室

（6-2）

（6-1）
6学年室

１階平面図
２階平面図

14

階段１ 階段１階段２ 階段２

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

昇降口 40W逆富士 ４ ４ ２１０ ４

資料室

倉庫 40Wブラケット ２ ２ ２１０ １

20W埋込 ２ ２ ２１０ １

水飲場
40W逆富士 ２１０１ １ ２

20Wブラケット ４ ４ ２１０ ２

40W逆富士 ２ ２ ２１０ ４便所

40W吊下げ

40W吊下げ×２

40W吊下げ黒板灯

４ ４ ２１０

６ １２ ２１０

１ １ ２１０

６

６

６

普通教室(2-1)

40W吊下げ

40W吊下げ×２

40W吊下げ黒板灯

４ ４ ２１０

６ １２ ２１０

１ １ ２１０

４

４

４
児童クラブ分室

2学年室

廊下 20W埋込 ５ ５ ２１０ ８

20W埋込 ２１０ ８階段 １ １

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

倉庫 40W逆富士 ２１０１ １ １

教具室 20W埋込 ２ ２ ２１０ １

水飲場
40W逆富士 ２１０１ １ ２

20Wブラケット ４ ４ ２１０ ２

40W逆富士 ２ ２ ２１０ ４便所

40W吊下げ

40W吊下げ×２

40W吊下げ黒板灯

４ ４ ２１０

６ １２ ２１０

１ １ ２１０

普通教室(3-1)

６

６

６

40W吊下げ

40W吊下げ×２

40W吊下げ黒板灯

４ ４ ２１０

６ １２ ２１０

１ １ ２１０

3学年室

４

４

４

20W埋込 ５ ５ ２１０ ８

7.
2
0

2
.
80

1
0.

0
0

27.00

4.50 4.50 9.00

9.00 6.80

廊下

上ル

5
.
00

5
.0

0

10
.0

0

倉庫

4.50 4.50

昇降口

水飲場 児童
クラブ
分室

普通教室
（2-1）便所

資
料
室

１階19

２
学
年
室

１階平面図

7.
2
0

2
.
80

1
0.

0
0

27.00

9.00 9.00

6.80

下ル

5
.
00

倉庫

水飲場
普通教室

（3-1）

廊下

便所

教
具
室

4.50 4.50

２階19

3学年室

２階平面図

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

水飲場
40W逆富士 ２１０１ １ ２

20Wブラケット ４ ４ ２１０ ２

40W逆富士 ２ ２ ２１０ ４便所

普通教室(1-1)
40W吊下げ×２

40W吊下げ黒板灯

６ １２ ２１０

１ １ ２１０

６

６

1学年室
40W吊下げ×２

40W吊下げ黒板灯

６ １２ ２１０

１ １ ２１０

４

４

(なかよし２)

特支教室 40W吊下げ×２

40W吊下げ黒板灯

６ １２ ２１０

１ １ ２１０

８

８

特支教室

40W吊下げ×２ ２１０ ８４ ８

40W吊下げ

40W笠トラフ

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

廊下
40W逆富士

60W150角埋込スクエア

８ ８ ２１０ ８

６ ６ ２１０ ８

廊下

9.00 9.00 9.00

45.00

9.00
3.505.50

4.504.50
1.14

10
.0

0

7.
2
0

2
.8

0

0
.3

30
.
0
52

5

13

普通教室
（1-1）

水飲場

便所
1学年室

特支教室
(なかよし2)

特
支
教
室３)

(

な
か
よ
し

１階平面図

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

昇降口 40Wトラフ ４ ４ ２１０ ４

階段下倉庫 20Wトラフ ２ ２ ２１０ １

60Wスポットライト ４ ４ ２１０

40W吊下げ

20W吊下げ

10W表示灯

１ １ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２

40W吊下げ

60Wブラケット
保健室

９ ９ ２１０ ８

８１ １ ２１０

玄関 40W600角埋込ｽｸｴｱ×４ ２ ８ ２１０ ４

事務室

40W吊下げ×２

40W吊下げ

３ ６ ２１０ １０

１ １ ２１０ １０

20W逆富士 １ １ ２１０ １０

校長室

40W吊下げ×２ ２ ４ ２１０ ８

40Wトラフ ４ ４ ２１０ ８

40W600角埋込ｽｸｴｱ×４ ２ ８ ２１０ ８

40W逆富士×２

職員室 40W吊下げ×２

40W吊下げ

２ ４ ２１０ １２

７ １４ ２１０ １２

１ １ ２１０ １２

休憩室 40W吊下げ×２ ２ ４ ２１０ ２

職員便所 40W逆富士 ２ ２ ２１０ ４

印刷室 40W吊下げ ４ ４ ２１０ １

男子更衣室

女子更衣室

40W吊下げ ２ ２ ２１０ ２

40W吊下げ ２ ２ ２１０ ２

家庭科準備室 40W吊下げ ４ ４ ２１０ ２

家庭科室
40W吊下げ ９ ９ ２１０ ４

40W吊下げ黒板灯 １ １ ２１０ ４

廊下

40W吊下げ １ １ ２１０ ８

20W逆富士 ２ ２ ２１０ ８

60W150角埋込スクエア ２６ ２６ ２１０ ８

階段１

階段２

60W埋込スクエア

60W埋込スクエア

40W壁トラフ

40W壁トラフ

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

会議室 40W埋込×３ １８ ５４ ２１０ ４

前室 40W450角埋込ｽｸｴｱ×２ ２ ４ ２１０ ４

相談室 40W埋込×２ ４ ８ ２１０ ２

児童会室 40W吊下げ ３ ３ ２１０ ４

手洗
40W逆富士

20Wブラケット

１ １ ２１０ ２

２ ２ ２１０ ２

便所 40W逆富士 ２ ２ ２１０ ４

40W吊下げ

40W吊下げ×２

40W吊下げ黒板灯

普通教室(6-1)

４ ４ ２１０ ８

６ １２ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

40W吊下げ

40W吊下げ×２

40W吊下げ黒板灯

２１０

２１０

１ １ ２１０

6学年室

１ １ ４

４

４

８ １６

視聴覚室 １０ ２０ ２１０ ４40W吊下げ×２

音楽準備室 40W吊下げ ２ ２ ２１０ ２

音楽室
40W逆富士 １１ １１ ２１０ ４

60W150角埋込スクエア

40W吊下げ黒板灯 ２１０１ １ ４

廊下 １０ １０ ２１０ ８

塔屋 40Wトラフ ２ ２ ２１０ １

豊殿小学校（平面図･既存照明器具表）

１

廊下

R6.3 1/800

※（　）内の棟名は学校の呼名

放送室

階段下倉庫

階段下倉庫

(なかよし３)

管理棟　平面図　S=1/800

（第２校舎）

13 普通教室棟　平面図　S=1/800

（第３校舎）

19 普通教室棟　平面図　S=1/800

（第４校舎）

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）
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図面作成  SCALE  NO.事 業 名

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

※（　）内の棟名は学校の呼名
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00

29
.
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0.30

ギャラリー

ギ
ャ

ラ
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ー

ギャラリー

物置１

物置２

通
路

22 ２階
1
.
80

吹抜 吹抜

２

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

児童クラブ
10W手元灯

１０ ２０ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

40W埋込×２

40W埋込×２器具庫 １ ２ ２１０ １

玄関ホール 30W275角埋込ｽｸｴｱ×３ １２ ３６ ２１０ ６

女子便所

40W逆富士

40Wブラケット

20Wブラケット

20Wダウンライト150Φ

２ ２ ２１０ ４

４１ １ ２１０

４１ １ ２１０

４１ １ ２１０

40W逆富士

40Wブラケット

20Wブラケット

20Wダウンライト150Φ

２ ２ ２１０ ４

４１ １ ２１０

４１ １ ２１０

４１ １ ２１０

男子便所

多目的便所
30W275角埋込ｽｸｴｱ×３ １ ３ ２１０ ４

20Wブラケット ４１ １ ２１０

男子更衣室

２ ２１０40W逆富士 ２

20W防水ｷｬｯﾌﾟ逆富士 １ １ ２１０ ２

20Wブラケット

20Wダウンライト150Φ

１ １ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２

２ ２ ２１０40W逆富士 ２

20W防水ｷｬｯﾌﾟ逆富士 １ １ ２１０ ２

20Wブラケット

20Wダウンライト150Φ

１ １ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２

女子更衣室

アリーナ 700Wﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ　高天井 ２４ ２４ ３００ ９

器具庫 40W逆富士×２ ６ １２ ２１０ １

ステージ 40Wﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ×３ ３６ １０８ ２１０ ４

控室１

控室２

40W逆富士×２ ２ ４ ２１０ ４

40W逆富士×２ ２ ４ ２１０ ４

外壁
20Wブラケット ４１ １ ２１０

６ ６ ２１０ ４

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

物置１

物置２

通路

40W逆富士×２ ２ ４ ２１０ １

40W逆富士×２ ２ ４ ２１０ １

20W逆富士 ３ ３ ２１０ １

１階平面図

２階平面図

豊殿小学校（平面図･断面図・既存照明器具表）
1/800　1/500R6.3

屋内運動場　平面図　S=1/800
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60W丸形ポーチ灯

60W丸形ポーチ灯

20Wポーチ灯



 NO. SCALE図面作成

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室 1/2,000

図 名

事 業 名

1/800　1/500
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ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所外部

１ １ ５０ １
10　ﾌﾟｰﾙ附属室

機械室40W防水ｷｬｯﾌﾟ直付 １ １ ５０ １

２ ２ ５０ １

１ １ ５０ １

更衣室40W防水ｷｬｯﾌﾟ直付 ２ ２ ５０ １

９　ﾌﾟｰﾙ附属室

２１０ １

便所　60Wポーチ灯

器具庫40W防水ｷｬｯﾌﾟ直付
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１階平面図

塩田西小学校（配置図・平面図・断面図・既存照明器具表）

便所40W防水ｷｬｯﾌﾟ直付

２ ～ ４

畳ｺｰﾅｰ　40W逆富士×２ ２ ４ ２１０ ４

１０ ２０ ２１０ ４

倉庫　40W逆富士

生活ｽﾍﾟｰｽ 40W逆富士×２

１ １ ２１０ ４

休憩室20W角形ｼｰﾘﾝｸﾞ×２ １ ２ ２１０ ４

事務室40W逆富士×２ １ ２ ２１０ ４

ﾎｰﾙ40W埋込スクエア×３ １ ３ ２１０ ４

男子ﾄｲﾚ40W逆富士 １ １ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

女子ﾄｲﾚ40W逆富士

手洗ｺｰﾅｰ40W逆富士

手洗ｺｰﾅｰ40Wブラケット １ １ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

他　児童クラブ

壁面20Wブラケット

グラウンド ３６ ３６ ３００ ２

プールサイド 60W水銀灯　投光器 １ １ ５０ １

1,000W水銀灯　投光器

１ ～ ３

１Ｆ渡り廊下
20Wダウンライト200Φ ４ ４ ２１０ ４

１ ～ ３

２Ｆ渡り廊下
20Wダウンライト175Φ ２１０４ ４ ４

２１０ ４
渡り廊下

20Wダウンライト175Φ ８ ８

２１０ ４
渡り廊下

20Wダウンライト175Φ
１ ～ ２

１４ １４

７　器具庫 40W笠トラフ×２ ２ ４ ２１０ １

８　焼窯小屋 40W笠トラフ １ １

飾り棚

飾り棚

R6.3
Ｎ

農地

農地

河川河川

県道

実験実習地

353㎡

市
道

4
.
0M

市道 5.0M

農

地吹 吹

吹

飼

吹

吹

門

門

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ

合併浄化槽
建物敷地

保有　16,028㎡

保有

児童クラブ

食堂棟

学校

H7建設

H8建設

プール附属室

H8建設
プール附属室

９ W1-45
10 S1-17

器具庫

H8建設

７ W1-33

屋外運動場

保有　9,678㎡

運動場用地

６ R2-206

H7建設

H7建設

管理・普通教室棟

特別教室棟

H7建設 焼釜小屋

H8建設

H8建設

普通・特別教室棟

２ R1-1119
４ R1-406

３ R2-939

１ R2-2493

8 W1-13

屋内運動場

H8建設

５ R2-1215

H8建設

農地

水銀灯700W
24灯

水銀灯　1,000W　36灯

大ﾌﾟｰﾙ
6ｺｰｽ25×13

小ﾌﾟｰﾙ
15×5

他

配置図　S=1/2,000

（グラウンド照明共）

･･･ＬＥＤ化対象建築物

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ台数

(台)
品名

ランプ数 点灯日数 点灯時間
(本) (日／年) (ｈ／日)

設置場所１Ｆ

４

２ ４

５ ４

３ ４

４

４

４

２１ ４

４
調理室

40W下面開放×２

60Wポーチ灯

外壁
60Wポーチ灯

60Wスポットライト

20Wダウンライト175Φ

20Wダウンライト150Φ

40W直付ＬＥＤ

40W埋込×２

40W黒板灯

図書館

玄関軒下

調理準備室 40W下面開放×２ ３ ２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

２１０

７８

２７

２

４２

２

２７

３９

３

５

２

６ ６

２

６

２

２

洗面室
60Wポーチ灯 ２１０２２ ２

20Wダウンライト150Φ ２１０２２ ２

男女便所
60Wポーチ灯

40W埋込

４２１０２２

４２１０４ ４

階段下倉庫
40W笠トラフ ３ ６ ２１０ １

60W電球 １ １ ２１０ １

階段
60W白熱電球 ４ ４ ２１０ ８

８40Wブラケット １ １ ２１０

廊下 30W350角スクエア×２ １７ ３４ ２１０ ８

20Wダウンライト150Φ ２１０２２ １

玄関
40W直管ランプ ４２１０２２

20W600角スクエア×４ １ ４ ２１０ ４

給食受入室 40W埋込×２ ８ １６ ２１０ ３

ランチルーム

400Wダウンライト200Φ

20Wダウンライト175Φ

40W間接照明

30W350角スクエア×２

１６ １６ ２１０ ２

２１０ ２

２１０ ２

２１０ ２

２１０ ２

２１０ ２

２１０ ２

２８ ２８

４ ４

８ ８

３ ３

１ １

４ ８

４

３

特
別
教
室
棟

学
校
食
堂
棟

音楽室
40W埋込×２ ４

４２１０

２１０

４40W黒板灯 ２１０２２

音楽準備室 40W下面開放×２ ３ ２１０６ ２

家庭科室
40W下面開放×２ １８ ３６ ２１０ ４

４２１０ ４40W黒板灯 ２１０２２

相談室 40W下面開放×２ ３ ２１０ ２

楽器庫 40W直付×２ ２ ４ ２１０ １

洗面室
60Wポーチ灯 ２１０２２ ２

20Wダウンライト150Φ ２１０２２ ２

男女便所
60Wポーチ灯 ４２１０２２

４２１０４ ４

廊下 30W350角スクエア×２ ２１０ ８１４ ２８

飾り棚 ２１０ １１ １

飾り棚　2箇所

６

40W埋込
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廊
下
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音楽
準備室

音楽室 楽
器
庫

洗
面
室 男子便所

女子便所

下
ﾙ

２階３

階段

２階平面図

飾り棚

3

（西校舎）

4特別教室棟　平面図　S=1/800 学校食堂棟　平面図　S=1/800
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学校食堂棟　断面図　S=1/500
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図書室
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3 特別教室棟　断面図　S=1/500

8500
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･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

※（　）内の棟名は学校の呼名
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 NO. SCALE図面作成

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

事 業 名
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2 普通･特別教室棟　断面図　S=1/500

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

支援室 40W下面開放×２ ３ ６ ２１０ ４

図工室
40W下面開放×２ １８ ３６ ２１０ ４

２１０40W黒板灯 ２１０２２

特支教室

特支教室３組

40W下面開放×２ ８ １６ ２１０ ８

２１０40W黒板灯 ２１０２２

40W直付 ２１０１ １ ８

８

４

特支教室

（おひさま）

40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２ ４

９ １８ ２１０ ４

普通教室(1-1)
40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０ ６

６

40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０ ６

６
普通教室(2-1)

低学年室
40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０ ６

６

前室 30W350角スクエア×２ ２ ４ ２１０

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ準備室 40W埋込×２ ４ ８ ２１０ ２

40W埋込×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

３６ ７２ ２１０ ４

４

４

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ教室

20Wダウンライト175Φ

210Wダウンライト200Φ

２４ ２４ ２１０ ６

１８ １８ ２１０ ６
多目的ホール

理科室
40W下面開放×２ １８ ３６ ２１０ ４

２１０40W黒板灯 ２１０２２ ４

理科準備室 40W下面開放×２ ３ ６ ２１０ ２

廊下 60W電球 ３４ ３４ ２１０ ８

飾り棚 ２１０ １40W直管ランプ ６ ６

１階平面図
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ジ
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送
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機械室
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１

特支教室

4組

和
室

(

や
す
ら
ぎ)

(健康広場)

１階平面図

8
.0

0
2.

8
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8
.0

0

1
8.

80

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

※（　）内の棟名は学校の呼名

便所
女子 男子

便所

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

※洗面室、男女便所はＬＥＤ化済

外壁

軒下

校内案内板

60Wポーチ灯

60Wスポットライト ２１０１ １ １

１２ １２ ２１０ ４

５ ５ ２１０ ４

40W直管ランプ ３０ ３０ ２１０ ４

１２ １２ ２１０ ４

60Wダウンライト150Φ ４ ４ ２１０ ４

１２ １２ ２１０ ４

40W450角スクエア×４ ３ １２ ２１０ ４

昇降口

事務室
５ １０ ２１０ １０

40W埋込ＬＥＤ １ １ ２１０ １０

校長室 40W450角スクエア×４ ６ ２４ ２１０ ８

職員室 １５ ３０ ２１０ １２

職員便所前室
20Wダウンライト150Φ

２１０２１０２２ ４

２１０２１０２２ ４

職員便所
40W埋込 ４ ４ ２１０ ４

４ ４ ２１０ ４

階段下倉庫１
上ル

階段下倉庫２

階段下倉庫１ 40Wトラフ ２ ２ ２１０ １

休憩室
40W直付×２ ３ ６ ２１０ ２

20Wブラケット ２１０１ １ ２

印刷室 40W直付×２ ３ ６ ２１０ １

更衣室前室 ２ ２ ２１０ ２

男女更衣室 40W直付 ４ ４ ２１０ ２

多目的ホール

２１０１２ １２ ６

１５ １５ ２１０ ６

40W直管ランプ ３０ ３０ ２１０ ６

スタジオ 40W埋込×２ ４ ８ ２１０ ２

放送室前室 40W埋込×２ １ ２ ２１０ ２

放送室 40W埋込×２ ３ ６ ２１０ ２

教具室
40W埋込×２ ３ ６ ２１０ １

40Wブラケット ２ ２ ２１０ １

洗面室 ２ ２ ２１０ ２

男女便所 40W埋込 ４ ４ ２１０ ４

機械室 40W笠トラフ×２ ５ １０ ２１０ １

特支教室(4組)
40W埋込×２ １８ ３６ ２１０ ８

２１０40W黒板灯 ２１０２２ ８

保健室
40W埋込×２ １０ ２０ ２１０ ８

40W笠トラフ １ １ ２１０ ８

階段下倉庫２ 40W笠トラフ ２ ２ ２１０ １

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

和室(やすらぎ)
20W直管ランプ １７ １７ ２１０ １

20Wダウンライト150Φ ２１０１ １ １

６ ６ ２１０ １

30W350角スクエア×２
廊下

２８ ５６ ２１０ ８

４ ４ ２１０ ８

階段 40Wブラケット ２１０２１０２２ ８

２Ｆ

１Ｆ

普通教室(3-1)
40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０ ６

６

40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０ ６

６
普通教室(3-2)

40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０
普通教室(4-1)

８

８

学習室
40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０ ４

４

塔屋 60W電球 ３ ３ ２１０ １

児童更衣室

40W直付 ２１０１ １ ２

40W直付×２ ２１０１ ２ ２

20W直付 ２１０１ ２１

40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０ ８

８
普通教室(5-1)

40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０ ８

８

40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０ ８

８

40W下面開放×２

40W黒板灯 ２１０２１０２２

９ １８ ２１０ ８

８

普通教室(5-2)

普通教室(6-1)

普通教室(6-2)

教具室 40W直付×２ ３ ６ ２１０ １

60Wポーチ灯

20Wダウンライト150Φ

８ ８ ２１０ ２

８ ８ ２１０ ２
洗面室１

男女便所１ 40W埋込 ８ ８ ２１０ ４

多目的ホール
40W450角スクエア×４ １２ ４８ ２１０ ６

２４ ２４ ２１０ ６

洗面室２
20Wダウンライト150Φ

８ ８ ２１０ ２

８ ８ ２１０ ２

40W埋込 ８ ８ ２１０ ４男女便所２

廊下
30W350角スクエア×２ ２１０ ８

４ ４ ２１０ ８

３３ ６６

20Wダウンライト150Φ

多目的ホール教室
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8.775 8.50 8.50 8.50 4.25 8.50 8.50 8.50

4.25 12.23 17.52 12.23 4.51 4.25

２階

8.225

廊下

4.525 4.235 4.25 4.25

学習室

教
具
室

普通教室
（6-2）

普通教室
（6-1）

普通教室
（5-2）

普通教室
（5-1）

上ル

児童更衣室

普通教室普通教室普通教室

（3-1）

１

（4-1）（3-2）

8
.0

0
2.

8
0

8
.0

0

1
8.

80

5.60

5
.6

0

2.143

男女便所１

洗面室１洗面室２

男女便所２

下ル 下ル

1

1 管理・普通教室棟　断面図　S=1/500

塩田西小学校（平面図・断面図・既存照明器具表）

搭屋１

２階平面図

飾り棚

外壁 60Wポーチ灯 ５ ５ ２１０ ４

40W直管ランプ×2

40W直管ランプ×2

R6.3

コンピュータ教室

校内案内板

飾
り
棚

飾り棚 飾り棚 飾り棚飾り棚

飾り棚

飾り棚6か所

2

（北校舎）

普通・特別教室棟　平面図　S=1/800

管理・普通教室棟　平面図　S=1/800

（南校舎）
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 NO. SCALE図面作成

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

事 業 名

塩田西小学校（平面図・展開図・既存照明器具表）

1
.3

6
5

4
5
.3

5

5
.8

5

3.75

5.103.003.80

20.002.15

3.25

3.75

2.70
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1.25

27.50

アリ－ナ
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27.50
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14.001.25

5
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2
.5

0

1
1.

0
0

0.500.50

1
1.

0
0

１階

0
.
5

0
.5

５

器具庫ステ－ジ控室

身障者便所

玄関ホ－ル

男子便所

女子便所

１階
６

１階平面図

器具庫１

器具庫２

65

吹抜

吹抜

ギ
ャ

ラ
リ

ー

ギ
ャ

ラ
リ

ー

吹抜
ﾐ-ﾃｨﾝｸﾞ

ﾙ-ﾑ

4.50 3.803.00

4.10 21.30 4.10

29.50

6
.5

0

4
7
.0

0

下ル

4.25 5.75

1
.0
0

1.
9
5

1
.5

0

1.90

5.20 6.50

0.65 2.25 3.00 0.65

5
.1

35
1.
3
65

3.
58

5
2
.
91

5 0.
4
5

7
.
50

0
.
34

3
3
.0

0

4
.
50

2
.7

0 7
.0

2

17.80

1.45

階２

1
.8

2

1.90

29.50

1
.
45

５

通路

男子更衣室

女子更衣室

ギャラリー

階２
６

２階平面図

物置１ 物置２

4
,5

0
0

90
0

ステージ

3
,
60

0
2
,9

0
0

4
,
10

0

1,0001,000

11,000 5,500 11,000

27,500

1
0,

60
0

ｷﾞｬﾗﾘｰ ｷﾞｬﾗﾘｰ

屋内運動場　展開図　S=1/500５ ６

ステージ

3,
6
00

2,
90

0
4,

1
00

1
0,

6
00

6
,
00

0

ｷﾞｬﾗﾘｰ
アリーナ

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

外壁 60Wポーチ灯 ２１０ ４１１

アリーナ 700W水銀灯　高天井 ２４ ２４ ３００ ９

控室
40W直付×２ ２ ４ ４

20W直付 １ １

２１０

２１０ ４

ステージ 40W埋込×２ ２２ ４４ ２１０ ４

器具庫 40W直付×２ ２ ４ ２１０ １

男女便所
40W埋込 ４ ４ ２１０ ４

20Wブラケット ２ ２ ２１０ ４

身障者便所 40W埋込 １ １ ２１０ ４

器具庫１

器具庫２

40W直付×２ ２ ４ ２１０ １

20Wブラケット １ １ ２１０ １

40W250角スクエア×２ ４ ８ ２１０ ６

20Wダウンライト150Φ ４ ４ ２１０ ６

４ ４ ２１０ ６400Wダウンライト200Φ

玄関ホール

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

物置１

物置２

40W直付×２ ２ ４ ２１０ １

40W直付×２ ２ ４ ２１０ １

通路 20W直付 ５ ５ ２１０ １

40W埋込×２ ６ １２ ２１０ ４

60W浴室ポーチ灯 ２ ２ ２１０ ２

40W埋込×２ ４ ２１０ ２

40Wブラケット ２ ２ ２１０ ２

廊下 40W250角スクエア×２ ５ １０ ２１０ ４

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

男女更衣室

８

60Wブラケット ２ ２ ２１０ ２

R6.3

屋内運動場　平面図　S=1/800
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図面作成  SCALE  NO.事 業 名
1/2,000上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室

図 名 1/800　1/500

便所

上ル 上ル

0.40

1
.0

0

4.15

1
0.

0
0

7
.
20

2
.8

0

13.50 4.50 9.00 4.50 4.50 4.50 9.00 9.00 9.00 9.00 4.50

81.00

調 理 室
家庭科室

２ －１階

準備室
家庭科 普通教室 普通教室 普通教室

特支教室
(あおぞら1)
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多目的教室1

0
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1
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0
9.

0
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4
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0
1
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0
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1
3
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0
2
7
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0
4
.5

0

54
.0

0

4.50 2.80 7.20

10.00

保健室
倉庫

昇降口

機械室

電気室

上ル

玄関

特支教室

(あおぞら2)

器具室
体育外

 １階１

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※（　）内の棟名は学校の呼名

階段１ 階段２

階段３

水呑場１

水呑場２

廊下

廊下

控室

控室

器具庫

 玄関

男子便所

女子便所

1
1.

7
6

6.
48

5.
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6.
0
0

45.00

5.005.00
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.
0
0

多目的トイレ

女子更衣室

男子更衣室

アリーナ

女子便所前室

男子便所前室

ス
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ジ

通
路

６

１階平面図

ギャラリー

30,0002,000
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2,000

ギャラリー

アリーナ

ステージ
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0
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5
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5
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1
1
,0

0
0

8
,1

50

玄関

55
0
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0
3
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0
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4
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0
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5
,
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0
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ギャラリー

6 屋内運動場　展開図　S=1/500

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

家庭科室･調理室
40W笠トラフ

40W黒板灯

２４ ２４ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

家庭科準備室 40W笠トラフ ２ ２ ２１０ ２

特支教室 40W笠トラフ×２

40W黒板灯 １ １ ２１０ ８

６ １２ ２１０ ８

階段１
１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

20W逆富士

20Wブラケット

廊下 20W埋込 １５ １５ ２１０ ８

２ ２ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２
水呑場１

水呑場２ １ １ ２１０ ２

便所 ４ ４ ２１０ ４

多目的室１

40W笠トラフ

40W逆富士×２

40W黒板灯

３ ３ ２１０ ４

２１０ ４

２１０ ４

４ ８

１ １

40W笠トラフ

40W逆富士×２

40W黒板灯

３ ３ ２１０

２１０

２１０

４ ８

１ １

６

６

６

普通教室（1-1)

普通教室（1-2)

普通教室（1-3)

40W笠トラフ

40W逆富士×２

40W黒板灯

３ ３ ２１０

２１０

２１０

４ ８

１ １

６

６

６

40W笠トラフ

40W逆富士×２

40W黒板灯

３ ３ ２１０

２１０

２１０

４ ８

１ １

６

６

６

階段２
２１０１ １

２１０１ １

８

８

20W逆富士

20Wブラケット

昇降口 40W埋込 １２ １２ ２１０ ４

廊下 20W埋込 １５ １５ ２１０ ８

保健室

40W手元灯

40W逆富士×２

60Wブラケット

１２ １２ ２１０ ８

２ ４ ２１０ ８

２ ２ ２１０ ８

（あおぞら1）

特支教室

（あおぞら2）

30W和風シーリング ２１０１ １ ８

２１０５ ５ ８40W笠トラフ

60Wブラケット

20W逆富士

40W笠トラフ×２

２１０１ １ ８

２１０１ １ ８

２１０１ ８２

倉庫 40W逆富士 ２１０１ １ １

機械室･電気室 20W逆富士 ２１０ １４ ４

階段３

20W埋込スクエア×４ ２ ８ ２１０ ８

20W逆富士 １ １ ２１０ ８

20Wブラケット １ １ ２１０ ８

玄関 20W埋込スクエア×４ １ ４ ２１０ ４

体育外器具室 40W逆富士 ２ ２ ２１０ １

3.
0
0

3.00

８

プールポンプ室

3

11.40

.
60

プール附属室

７

9.
00

14.00

４

給食受入室

8.2275 8.2275

16.455

7
.
35

5

相談室1

心の 特支教室

(たいよう2)

5.
4
0

10.80

相談室

13 特別支援教室棟
11 特別支援教室棟

2.77

3
.
67 粘土窯室

12

6.60

5
.
00 倉庫

９

2.
70

2.70

５

便所

6.60

5.
0
0

倉庫

10

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所外部

20W防水トラフ １２ １２ ４

260Wポール灯 １ ４

20W防水トラフ ４

20W防水トラフ ４

260Wポール灯 １ ４

５ ５

20W防水トラフ ４

260Wポール灯 １ ４

５ ５

グラウンド 1,000W水銀灯　投光器 ４２ ４２ ３００ ２

10W防犯灯 ２ ２ ４

屋外プレイコート 260Wポール灯 １ ４

２１０

１ ２１０

２１０

２１０

１ ２１０

２１０

１ ２１０

２１０

１ ２１０

７　ﾌﾟｰﾙ附属室 40W逆富士 ４ ４ ５０ １

８ ﾌﾟｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ室 40W逆富士 １ １ ５０ １

４　給食受入室 40W笠トラフ ６ ６ ３２１０

13 特別支援教室

１ ４

１

11 特別支援教室

20W防水トラフ
４３ ３

８ １６ ２

２１ １

40W逆富士×2

心の相談室１
６ １２ ４

心の相談室１　40W黒板灯

６ １２特支教室(たいよう２)
40W逆富士×2

特支教室(たいよう２)

40W黒板灯

８

８

特支教室棟外

相談室　40W逆富士×２

相談室　40W黒板灯

２１０

１ ２１０

２１０

１ ２１０

２１０

２１０

２１０

１ ２１０１ １260Wポール灯12　粘土窯室

40W逆富士×２ ４ １９　倉庫 ２ ２１０

２１０１

１ ２１０
10　倉庫

１ ２１０

４１40W逆富士５　便所

１ １260Wポール灯

１20W防犯灯 １

2

１Ｆ

1

１階平面図

北
校
舎

２

東
校
舎

１

屋内運動場東側

20Wブラケット（LED）

40Wブラケット（LED）

40W直付（LED）

40W直付（LED）

R6.3
南小学校（配置図・平面図･展開図・既存照明器具表）

渡り廊下③

渡り廊下④

渡り廊下①

渡り廊下②

Ｎ

11

H16建設
特別支援教室

フ

バ

門門

フ

フ

フ

フ

フ

フフフ

門

  

簡

ろ過ﾀﾝｸ

市道　7.5ｍ

市
　

道

3.5M保有　11,700㎡

運動場用地

建物敷地

保有　14,570㎡

市道　4.0M

１

３

S58建設

S58建設

S58建設

S59建設

12
粘土窯室
H17建設

給食受入室

４ S1-126 R3-1,956

２ R3-2,469

S1-58

S-10

R3-1,975

普通・特別教室棟

普通・特別教室棟

管理・特別教室棟

S1-7５

便所
S59建設

倉庫
S60建設

10 S1-33

S59建設
プール附属室

７ W1-41

H20建設

13

特別支援教室

S1-121

農 地

S59建設
プ－ルポンプ室

８ S1-9

倉庫

9 S1-33

S60建設

６

屋内運動場

S1-1,350

水銀灯400W28灯

水銀灯 1,000W 42灯

S59建設

大ﾌﾟｰﾙ
8ｺｰｽ
25×17

小ﾌﾟｰﾙ
15×6

S59建設

配置図　S=1/2,000 ･･･ＬＥＤ化対象建築物

（グラウンド照明共）

渡り廊下①

プレイコ－ト

渡り廊下②

渡り廊下④

渡り廊下③

屋体外北側
ポール灯

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
１Ｆ 設置場所

 玄関

60Wブラケット ２ ２ ２１０ ６

２１０ ６

２１０ ６

20Wブラケット×２ １ ２

60W吊下げ ５ ５

女子更衣室 40W逆富士 １ １ ２１０ ２

女子便所前室
60Wブラケット

40Wブラケット

１ １ ２１０

１ １ ２１０

４

４

女子便所 40W逆富士 １ １ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

１ １ ２１０

60Wブラケット

40Wブラケット
男子便所前室

40W逆富士男子便所

男子更衣室 40W逆富士 ２

アリーナ 400W水銀灯　高天井 ２８ ２８ ３００ ９

控室 40W逆富士 ４ ４ ２１０ ４

ステージ 40W埋込×２ ９ １８ ２１０ ４

260Wポール灯 １ １ ２１０ ４

20W逆富士 ３ ３ ２１０ １

控室 40W逆富士 ４ ４ ２１０ ４

器具庫 40W逆富士 ２ ２ ２１０ １

10Wブラケット

60Wブラケット
多目的トイレ

１ １ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

通路

屋体外北側

6 屋内運動場　平面図　S=1/800

普通・特別教室棟　平面図　S=1/800

（北校舎）

（東校舎）

管理・特別教室棟　平面図　S=1/800

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）
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図面作成  SCALE  NO.事 業 名

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

南小学校（平面図･既存照明器具表）

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

図 書 館
40W笠トラフ

20Wブラケット

２７ ２７ ２１０ ４

４２１０２ ２

特支教室

(たいよう1)

40W黒板灯 ２１０１ １ ８

階段１
１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

20W逆富士

20Wブラケット

廊下
20W埋込 １５ １５ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８20W逆富士

20Wブラケット ２１０ ２

１ １ ２１０ ２
水呑場１

40W逆富士

３ ３

便所
20Wブラケット

40W逆富士

２ ２ ２１０ ４

４ ４ ２１０ ４

40W笠トラフ ３ ３ ２１０ ８

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ６

６

６

普通教室（2-1)

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ６

６

６

普通教室（2-2)

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ６

６

６

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ６

６

６

普通教室（2-3)

普通教室（2-4)

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

20W逆富士

20Wブラケット
階段２

北
校
舎

２
男便所

女便所

20Wブラケット

40W逆富士

２１０ ４１ １

２１０ ４１ １

２１０ ４１ １

２１０ ４１ １

20Wブラケット

40W逆富士

廊下 20W埋込 ２１０ ８１２ １２

事務室
40W逆富士×２

40W笠トラフ×２

１ ２ ２１０ １０

２ ４ ２１０ １０

校長室
４ ４ ２１０ ８

２１０１ １20Wブラケット ８

40W逆富士×２

20Wブラケット

１８ ３６ ２１０ １２

１ １ ２１０ １２

男子更衣室

60Wブラケット

40W逆富士

20Wブラケット

２１０１ １ ２

２１０１ １ ２

２１０１ １ ２

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

東
校
舎

１

60Wブラケット

40W逆富士

20Wブラケット

２１０１ １ ２

２１０１ １ ２

２１０１ １ ２

女子更衣室

放送室前室

放送室

１ １ ２１０20W逆富士 ２

40W逆富士×２ ２ ４ ２１０ ２

会議室前室 40W埋込×２ ３ ６ ２１０ ４

会議室１

会議室２

40W埋込×２ ２ ４ ２１０ ４

40W埋込×２ １ ２ ２１０

階段３
20W逆富士 １ １ ２１０ ８

20Wブラケット １ １ ２１０ ８

４
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事務室

校長室下ル上ル
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女便所
職員室

印刷室

休息室

更衣室

前
室

１
会議室

会議室
２

放送室

2

階段１ 階段２

階段３

水呑場１

水呑場２

廊
下

廊下

 ２階１

２階平面図

前
室

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

北
校
舎

２

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

東
校
舎

１
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00

4.15

便所

下ル 下ル

0.185

1
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.0

0

7.
20

2
.
80

9.00 4.50 4.50 4.50 9.00 9.00 9.00 9.00 4.50

81.00
18.00

２ －３階

日本語

教室

普通教室

（5-1）

普通教室

（5-2）
普通教室
（5-3）

普通教室

（5-4）
ことばの教室 多目的教室2

4.50

5.
5
0 塔屋

２ －塔屋

2
.0

0

0
.
41

5

5
4.

001
3
.5

0
5
.0

0
4
.5

0
13

.
50

15
.
50

1.20 6.00

2.80 7.20

10.00

4.50

楽
器
庫

下ル

準備室

音楽男便所

女便所

音楽室

第１

音楽室

第２

教具室

教室

外国語

4.
5
0塔屋

4.50
１ －塔屋

水呑場１

水呑場２

階段１ 階段２

階段３

廊
下

廊下

３階１

３階平面図

３Ｆ ３Ｆ

ことばの教室

40W笠トラフ

40W笠トラフ×２

40W黒板灯

２１０ ４

４

４

２１０

２１０

１ １

８ １６

１３ １３

40W逆富士×２

40W笠トラフ

40W黒板灯

多目的教室2

２１０４ ８ ４

４

４

２１０

２１０

３ ３

１ １

階段１
１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

20W逆富士

20Wブラケット

廊下
20W埋込 １５ １５ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８20W逆富士

20Wブラケット ２１０ ２

１ １ ２１０ ２
水呑場１

40W逆富士

３ ３

日本語教室 40W逆富士×２ ２１０４ ８ ４

便所
20Wブラケット

40W逆富士

２ ２ ２１０ ４

４ ４ ２１０ ４

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８

普通教室（5-1)

８

８

８

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

８

８

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

８

８

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

８

８

普通教室（5-2)

普通教室（5-3)

普通教室（5-4)

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

20W逆富士

20Wブラケット
階段２

男便所

女便所

20Wブラケット

40W逆富士

２１０ ４１ １

２１０ ４１ １

２１０ ４１ １

２１０ ４１ １

20Wブラケット

40W逆富士

廊下 20W埋込 ２１０ ８１１ １１

楽器庫 40W逆富士 ２１０１ １ １

40W黒板灯 ４２１０１ １

110W埋込 ６ ６ ２１０ ４
第１音楽室

音楽準備室
20Wブラケット ２１０１ １ ２

40W逆富士×２ ２ ４ ２１０ ２

第２音楽室
110W埋込 ６ ６ ２１０ ４

40W黒板灯 ４２１０１ １

教具室 60w和風ペンダント ２ ２ ２１０ １

外国語教室
40W埋込×３ ２０ ６０ ２１０ ４

４２１０40W黒板灯 ２ ２

40W埋込（LED）

職員室
印刷室・休息室

R6.3

※（　）内の棟名は学校の呼名

普通・特別教室棟　平面図　S=1/800

（北校舎）
2 普通・特別教室棟　平面図　S=1/800

（北校舎）

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）
191/800

1 管理・特別教室棟　平面図　S=1/800

（東校舎）
1 管理・特別教室棟　平面図　S=1/800

（東校舎）



図面作成  SCALE  NO.事 業 名

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

水呑場

廊　下

下ル上ル下ル

0.325

4.15

1
.0

0

10
.
00

2
.
80

7.
2
0

13.50 9.00 9.00 4.50 4.50 9.00 9.00 9.00 4.50

72.00

３ －２階
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薬品庫
第２理科室

理科準備室
第１理科室

（3-1） （3-2） （3-3）
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廊　下

下ル
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.
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80
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2
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0
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4.15

9.00 4.50 4.50 9.00
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普通教室普通教室普通教室

水呑場下ル

便所
普通教室

（6-1） （6-2） （6-3） (6-4) 塔屋

5.
5
0

4.50

－塔屋３

3

１階平面図

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

２階平面図
３階平面図

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

第２理科室
40W笠トラフ

40W黒板灯 ４２１０１ １

２４ ２４ ２１０ ４

薬品庫
40W逆富士×２ １ ２ ２１０ １

１２１０20Wブラケット ２ ２

理科準備室 40W笠トラフ×２ ４ ８ ２１０ ２

第１理科室
40W笠トラフ×２ ６ １２ ２１０ ４

40W黒板灯 ４２１０１ １

階段１ 階段２ 階段２ 階段２階段１ 階段１

階段１
１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

20W逆富士

20Wブラケット

廊下 20W埋込 １３ １３ ２１０ ８

２１０ ２

１ １ ２１０ ２

２ ２

１ １ ２１０ ２

水呑場

便所 ４ ４ ２１０ ４

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ６

６

６

普通教室（3-1)

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ６

６

６

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ６

６

６

普通教室（3-2)

普通教室（3-3)

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

20W逆富士

20Wブラケット
階段２

１Ｆ
台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

40W笠トラフ

40W黒板灯 ４２１０１ １

２４ ２４ ２１０ ４
図工室

図工準備室 40W笠トラフ×２ ４ ８ ２１０ ２

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８

普通教室（4-1)

８

８

８

階段１
１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

20W逆富士

20Wブラケット

廊下 20W埋込 １３ １３ ２１０ ８

水呑場
20Wブラケット

40W逆富士

３ ３ ２１０ ２

１ １ ２１０

便所 ４ ４ ２１０ ４40W逆富士

２

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

８

８

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

８

８

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

８

８

普通教室（4-2)

普通教室（4-3)

普通教室（4-4)

１ １ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

20W逆富士

20Wブラケット
階段２

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

８

８

普通教室（6-1)

階段１ 20W逆富士 ２１０１ １ ８

廊下 20W埋込 ２１０ ８１１ １１

水呑場
20Wブラケット

40W逆富士

３ ３ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２

便所
40W逆富士 ４ ４ ２１０ ４

20Wブラケット １ １ ２１０ ４

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

８

８

普通教室（6-2)

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

８

８

40W逆富士 ２１０１ １ ８

普通教室（6-3)

40W黒板灯 ２１０１ １

40W笠トラフ ３ ３ ２１０

40W逆富士×２ ２１０４ ８ ８

８

８

普通教室（6-4)

階段２ 20W逆富士 ２１０１ １ ８

南小学校（平面図･既存照明器具表）

40Wブラケット（LED）

40W直付（LED）

40W直付（LED）

20Wブラケット（LED）

R6.3 1/800

普通・特別教室棟　平面図　S=1/800

（南校舎）

※（　）内の棟名は学校の呼名
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図面作成  SCALE  NO.

1/2,000上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
事 業 名

図 名 1/800　1/500

7
.
6
4

2
.
4
6

前室

廊下

3.54

0
.
8

9.65 4.19

1
7
.
6

36.54

4.00 11.00

18.20 4.50

会議室

放送

小
会
議
室

10.025 4.475

0
.
8 3.50

3
.
5
0

2
.
4
0

多目的教室

ｽﾀｼﾞｵ

楽器庫

放送室

9.19 13.5 13.5 9.39

4.00

1
.
2
0

4.509.009.00

準備室 1
0
.
0
0

4.46

理科準備室

階段

水飲み

器具庫
音楽

第1理科室

特支教室

(まなび1)
(まなび2)

第1音楽室
第2音楽室

２階３

68.08

4.194.69 22.7

36.08

2
.
0
6

1
6
.
0
0

4.50

廊下

給食コンテナ室

事
務
室

校
長
室

職員室

4.89 4.675

4.475

4.00

4.475

13.565

5
.
9
0

休
憩
室

4.46

24.00

9.19 9.39

4.00

9.00 9.00 9.00 9.00 4.70 4.30 4.50

1
0
.
0
0

1
.
2
0

図工室

水飲み

階段

普通教室

（1-2）

普通教室

（1-1）

資
料
室

教
材
室

コミュニティ
ルーム

1学年室

生活室

準
備
室

図
工

68.08

３ １階

0
.
2
4

0.29

0.15

0.38

3
3
.
0
0

2
0
.
0
0

1
.
5
0

4
.
0
0

4.008.50

12.50

図書室

廊下

２ ２階

0
.
2
4

0
.
2
4

3
3
.
0
0

2
0
.
0
0

1
.
5
0

0.29

4.00

10.50

4
.
0
0

6.50

昇降口

廊下

3.22
0.28

4
.
0
0

3
.
0
0

1
2
.
0
0

1
2
.
0
0

5
.
5
0

0.60 8.00

4
.
0
0

廊
下

昇降口

２ １階

1
1
.
5
0

3
3
.
5
0

1
1
.
5
0

２階４

４

（北校舎）

3

１階
５ １階

WC

ﾄｲﾚ更衣室 階段

廊下 廊下

ﾄｲﾚ 階段

※（　）内の棟名は学校の呼名

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

休養室+校用技師室

階段下倉庫

18.50

4.00

3.50

3.50

4.00

3.50

更衣 WC WC 更衣
機
械
室 4

.
5
0

７ ﾌﾟｰﾙ附属室

3
.
3
5

11 屋外トイレ

2.70

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間
(本) (日／年) (ｈ／日)

設置場所外部

機械室　40W逆富士

更衣室　40W逆富士

ＷＣ　40W逆富士

１ １ ５０ １

２ ２ ５０ １

２ ２ ５０ １

７　ﾌﾟｰﾙ附属室

150Wバラストレスランプ ２ ２ １２１０

40W防犯灯 １０ １０ ２１０ ４

外回り
260Wポール灯

20Wセンサーライト

１ １ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

11　屋外トイレ １ １ ２１０ ２10Wブラケット

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

２１０40w逆富士×２
図工室

40W黒板灯

９ １８ ４

２ ２ ２１０ ４

40w逆富士×２ ２ ４ ２１０ ２図工準備室

40w逆富士×２

40W片笠トラフ

40w逆富士

ＷＣ

１ ２ ２１０ ４

２１０ ４

２１０ ４

１ １

４ ４

40W黒板灯
普通教室（1-2)

40w逆富士×２ ６ １２ ２１０ ６

２ ２ ２１０ ６

40W黒板灯

40w逆富士×２ ６ １２ ２１０ ６

２ ２ ２１０ ６
普通教室（1-1)

１学年室
40W黒板灯

40w逆富士×２ ６ １２ ２１０

２ ２ ２１０

４

４

ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
40W黒板灯

40w逆富士×２ ６ １２ ２１０

２ ２ ２１０

４

４

２１０給食コンテナ室 40w逆富士 ９ ９ ３

休養･校用技師室

70W和風ペンダント １ １ ２１０ ２

40w逆富士×２ １ ２ ２１０ ２

２２１０70Wシーリング １ １

トイレ 40w逆富士 ４ ４ ２１０ ４

２ ２１０ ２更衣室 40w逆富士 ２

事務室 40w逆富士×２ ４ ２１０８ １０

校長室 40w逆富士×２ ４ ２１０８ ８

休憩室 40w逆富士×２ ４ ２１０８ ２

40w逆富士×２ ２１０職員室 １６ ３２ １２

40w逆富士 ２１０ ８
廊下

５ ５

40w逆富士×２ ２ ４ ２１０ ８

40Wブラケット １ １ ２１０ １

教材室･資料室
40W黒板灯

６ ２１０

２ ２ ２１０

40w逆富士 ６ １

１

廊下 40w逆富士 ９ ９ ２１０ ８

北
校
舎

管
理
棟

昇
降
口
棟

１Ｆ

５

昇降口

廊下

40w逆富士 ６ ６ ２１０ ４

４

８２１０

２１０20W防水ブラケット ２ ２

40w逆富士 ３ ３

北
校
舎

３

３

２

管
理
棟

２

昇
降
口
棟

４

昇降口
40w逆富士 ２１０ ４

４

２１０

２１０

３ ３

１０ １０

40w逆富士

40Wブラケット ３ ３

８

８２１０２100Wﾌﾗﾝｼﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
廊下

２

階段下倉庫

3
,
4
0
5

3
,
5
2
5
～

図書室

昇降口

(
平

均
)

C
H
=
3
,
4
7
7

非常階段

3
,
6
0
0

3
,
6
4
5

7
,
8
4
5

6
0
0 GL

1FL

2FL

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

渡り廊下 3
,
6
0
0

3
,
6
4
5

6
0
0

7
,
8
4
5

3
,
4
0
5

昇降口

渡り廊下 図書室

7
,
1
6
0 2
,
9
6
0

4
,
2
0
0

3
,
6
0
0

2FL

6
0
0

1FL
GL

C
H
=
3
,
4
7
7

(
平

均
)

2,000

4,000 8,500

4 昇降口棟　断面図　S=1/500

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

第2音楽室
２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８ ４

２ ２ ２１０ ４

音楽準備室 40w逆富士×２ ２ ４ ２１０ ２

第1音楽室
２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

４

２ ２ ２１０ ４

８ １６

(まなび1,2)

特支教室

40w逆富士×２ １０ ２０ ２１０ ８

２１０40W笠トラフ ２ ２ ８

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ８

理科準備室 40w逆富士×２ ８４ ２１０ ２

第1理科室
２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

４

２ ２ ２１０ ４

１２ ２４

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８ １６
器具庫

１

１

廊下 40w逆富士 ７ ７ ２１０ ８

北
校
舎

管
理
棟

３

２

放送室 40w逆富士×２ ３ ６ ２１０ ２

40w逆富士前室 １ １ ２１０ ２

スタジオ楽器庫 40w逆富士×２ １０ ２０ ２１０ １

トイレ 40w逆富士 ４ ４ ２１０ ４

多目的教室 40W埋込×２ ２１ ４２ ２１０ ４

会議室 40w逆富士×２ １６ ３２ ２１０ ４

小会議室 ２40w逆富士×２ ４ ２１０ ４

廊下 40w逆富士 ５ ５ ２１０ ８

階段 40w逆富士 １ １ ２１０ ８

管
理
棟

２

昇
降
口
棟

４

図書室
40W埋込

８ ２４40W埋込×３ ２１０ ４

１１ １１ ２１０ ４

廊下 40w逆富士 ２１０ ８３ ３

R6.3

各棟外壁面

受水槽

受水槽

受水槽

市
道

市
道

保有　14.835㎡

建物敷地

門 Ｒ2-1,436

他

吹

保有8,714.0㎡

運動場

わかくさ幼稚園

1,064.0㎡

S47建設 管理棟

Ｒ2-1,180２ 普通教室・特別教室棟
３

S47建設

昇降口棟

４

S47建設

S47建設

普通教室・特別教室棟
１-2

S46建設 普通教室棟

Ｒ３-1,531

昇降口棟
５Ｒ1-217

屋外トイレ

(185㎡)

倉庫

倉
庫

8 W1-59

11 S1-9

簡

簡

簡 簡

簡

簡
簡

9

S54建設

H12建設

Ｒ2-583

１-1Ｒ3-1,880

S1-49

倉庫

S54建設

10 B1-10

S54建設

S54建設

大ﾌﾟｰﾙ
8ｺｰｽ
25×17

17×13
小ﾌﾟｰﾙ

（グラウンド照明無）

S47建設
屋内運動場

６ Ｓ１-1,014

水銀灯400W35灯

Ｎ

S54建設
プール付属建物
７ B1-83

配置図　S=1/2,000 ･･･ＬＥＤ化対象建築物

丸子中央児童ｸﾗﾌﾞ(１F)

普通・特別教室棟　平面図　S=1/800

4 昇降口棟　平面図　S=1/800

（管理棟）

2 管理棟　平面図　S=1/800

5 昇降口棟　平面図　S=1/800
4 昇降口棟　平面図　S=1/800

（北校舎）

3 普通・特別教室棟　平面図　S=1/800
（管理棟）

2 管理棟　平面図　S=1/800

１階平面図

２階平面図

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）

丸子中央小学校（配置図・平面図･断面図・既存照明器具表）
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図面作成  SCALE  NO.

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
事 業 名

図 名

1

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間
(本) (日／年) (ｈ／日)

設置場所

40w逆富士×２

40W黒板灯 ２ ２

２１０

２１０ ４

４
家庭科室

１８ ３６

家庭科準備室 40w逆富士×２ ２ ４ ２１０ ２

保健室 40w逆富士×２ ８ １６ ２１０ ８

20Wブラケット ２ ２ ２１０ ４

40w逆富士 ５ ５ ２１０ ４

40w逆富士×２ １ ２ ２１０ １

ひまわり共同室
２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８ ４

２ ２ ２１０ ４

特支教室 ２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

８

８(ひまわり１）

特支教室

(ひまわり２）

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８

８

８ １６

40w逆富士 １ １ ２１０ ８

ＷＣ１

階段室１

１Ｆ

普通教室（2-1)
２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

普通教室（2-2)

６

６

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８ １６

40w逆富士 １ １ ２１０

６

６

６

ＷＣ２ 40w逆富士 ５ ５ ２１０ ４

40w逆富士

60Wブラケット
階段室２

１ １ ２１０ １

１ １ ２１０ １

丸子中央

児童クラブ

40w逆富士×２

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ４

１５ ３０ ２１０ ４

廊下
40w逆富士

40w逆富士×２

１０ １０ ２１０ ８

８２１０１ ２

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

１Ｆ

3.92 5.70

家庭科室
保健室1

0
.
0
0

2
.
6
5

7
.
3
5

3.92

1
.
2
0

他

丸子中央児童クラブ

3.92

58.8

4.5013.675 9.00 9.00

1 －１ １階

4.875
3.95

4.175 9.375

54.55

3.959.175 18.559.00 9.00 4.875

0.25

（2-1）
普通教室

（2-2）
普通教室準

備
室

家
庭
科 共同室

ひまわり

(ひまわり1)

特支教室 特支教室

(ひまわり2)

1 １階－２

廊下

WC１ WC２

階
段
室
１

階
段
室
２

１階平面図

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

※（　）内の棟名は学校の呼名
3.92 5.70

相談室1
0
.
0
0

7
.
3
5

2
.
6
5

3.92

1
.
2
0

9.175

58.8

9.00

1 －１ ２階

3.95
4.8759.00 4.175 9.00 9.375 9.175 4.875 3.95 9.3759.175

54.55

9.00 9.00

1 ２階－２

0.25

普通教室 普通教室 社会科資料室 普通教室 普通教室 普通教室3学年室
（3-1） （3-2）

清
掃用

具
室

（4-1） （4-2）
2，4学年室

（4-3）
特支教室

(ひまわり3)

廊下

WC１

階
段
室
１

WC２

階
段
室
２

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間
(本) (日／年) (ｈ／日)

設置場所
台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

２Ｆ ２Ｆ

3学年室
２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８ ４

２ ２ ２１０ ４

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

６

６
普通教室（3-1)

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

６

６
普通教室（3-2)

40w逆富士 ５ ５ ２１０ ４ＷＣ１

40w逆富士×２ １ ２ ２１０ １階段室１

清掃用具室 40w逆富士×２ ２ ４ ２１０ １

相談室
２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

２

２

社会科資料室
２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

１

１

普通教室（4-1)
２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

８

８

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

８

８
普通教室（4-2)

2，4学年室
２１０９ １８ ４

２ ２ ２１０ ４

40w逆富士×２

40W黒板灯

ＷＣ２ 40w逆富士 ５ ５ ２１０ ４

階段室２ 40w逆富士×２ １ ２ ２１０ １

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

８

８
普通教室（4-3)

(ひまわり3)

特支教室 ２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

８

８

廊下
40w逆富士

40w逆富士×２

２１０ ８

８２１０１ ２

１３ １３

２階平面図

3
,
2
0
0

3
,
0
0
0

3
,
2
0
0

3
,
0
0
0

5,500 6,000 6,000 5,500
23,000

8
0
0GL

8
0
0

6
,
2
0
0

アリーナ
FL

8
,
6
0
5

5,250 6,500 6,550 6,550 6,450 6,400
37,700

8
0
0
3
,
0
0
0

3
,
2
0
0

GL
FL

6
,
2
0
0

8
,
6
0
5

アリーナ

6 屋内運動場　展開図　S=1/500

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

１Ｆ

玄関 70Wシーリング ３ ３ ２１０ ６

ＷＣ

40Wブラケット

40w逆富士×２

20W防水ブラケット

２ ２ ２１０ ４

４

４

３ ６ ２１０

３ ３ ２１０

アリーナ 400W水銀灯　高天井 ３５ ３５ ３００ ９

ステージ

40w逆富士 ２ ２ ２１０ ４

60Wブラケット ２ ２ ２１０ ４

40w逆富士×２ ５ １０ ２１０ ４

40w逆富士 ４ ４ ２１０ ４

0.905.20

4
.
5
0

1
4
.
0
0

4
.
5
0

2
3
.
0
0

6.10 31.60

41.30

3.60

1
8
.
0
0

5
.
5
0

1
1
.
5
0

2
3
.
0
0

0
.
7
0

0
.
9
0
0
.
7
0

0
.
9
0

6
.
0
0

玄関

WC

物置

廊下

吹抜

アリーナ

ス
テー

ジ

６ １階

6

６

倉庫

1
2
.
0
0

5.25

地階

3.92 5.70

更
衣
室

1
0
.
0
0

3
.
2
5

3.92

少人数教室 教具室

9.175 9.3759.00 9.00 9.00

58.80

1 －１ ３階

3.95
4.875 4.175 9.175 4.875 3.95 9.3759.175

54.55

9.00 9.00

３階1 －２

0.25

普通教室 普通教室 普通教室 普通教室
（5-1） （5-2）（6-2）（6-1） （6-3）
普通教室 5学年室6学年室 児童会室

廊下

WC１

階
段
室
１

WC２

階
段
室
２

３階平面図

3
.
2
5

5.70

1 －１ ＰＨ 1 ＰＨ－２

4
.
5
0

3.92

2
.
6
5

7
.
3
5

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

３Ｆ ３Ｆ

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

８

８
普通教室（6-1)

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

８

８

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

８

８

普通教室（6-2)

普通教室（6-3)

40w逆富士 ５ ５ ２１０ ４ＷＣ１

40w逆富士×２ １ ２ ２１０ １階段室１

40w逆富士×２ ２ ４ ２１０更衣室 ２

２１０９ １８ ４

２ ２ ２１０ ４

40w逆富士×２

40W黒板灯
6学年室

２１０９ １８ ４

２ ２ ２１０ ４

40w逆富士×２

40W黒板灯
児童会室

２１０９ １８ ４

２ ２ ２１０ ４

40w逆富士×２

40W黒板灯
少人数教室

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

８

８

２１０40w逆富士×２

40W黒板灯

９ １８

２ ２ ２１０

８

８

普通教室（5-1)

普通教室（5-2)

ＷＣ２ 40w逆富士 ５ ５ ２１０ ４

階段室２ 40w逆富士×２ １ ２ ２１０ １

教具室

40w逆富士×２ ３ ６ ２１０ １

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ １

40w逆富士 ６ ６ ２１０ １

２１０９ １８ ４

２ ２ ２１０ ４

40w逆富士×２

40W黒板灯
5学年室

廊下
40w逆富士

40w逆富士×２

２１０ ８

８２１０１ ２

１２ １２

１５０ステージ地階 100w電球 ３ ３

ステージ

普通・特別教室棟　平面図　S=1/800

（南校舎）

屋内運動場　平面図　S=1/800

1/800　1/500 22
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丸子中央小学校（平面図･展開図・既存照明器具表）
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図面作成  SCALE  NO.事 業 名
1/2,000上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室

図 名 丸子北小学校（配置図・平面図･既存照明器具表）

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

外回り 20Wブラケット １ １ ２１０ ４

玄関
40W埋込×２ ２１０ ４

40W埋込×３

１ ２

３ ９ ２１０ ４

40W埋込×３
プレイルーム

２５ ７５ ２１０ ４

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ４
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.
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保健室 WC
職員室
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室

特支教室
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1組)

ELV ﾎｰﾙ

8.00

1
.
00

５

21

４28.795

階段室Ｂ

階段室Ａ

更衣室

玄関廊下

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※（　）内の棟名は学校の呼名

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

２１０

２１０

２１０

２１０

１Ｆ

20Wダウンライト150Φ ４２１０
ＷＣ

40W埋込 ４

２ ２

２ ２

40W逆富士×２ ６ １２ ３
給食コンテナ室

40W防水片反射トラフ １ １ ３

40W黒板灯

４

４２ ２ ２１０

40w埋込×２ １５ ３０

理科準備室 40W逆富士×２ ３ ６ ２１０ ２

第２理科室

第１理科室
２１０

40W黒板灯

４

４２ ２ ２１０

40W逆富士×２ １６ ３２

準備室 40W逆富士×２ ３ ６ ２１０ ２

廊下 40W埋込 ４ ４ ２１０ ８

昇
降
口
棟

北
棟

外回り

20W防水逆富士 ２ ２ ２１０ ４

20Wセンサーライト １ １ ２１０ ４

40Wトラフ １ １ ２１０ ４

更衣室

倉庫Ａ

休憩室

廊下

階段室Ａ

昇降口･ﾎｰﾙ

倉庫ＢＣ

廊下Ｂ

階段室Ｂ

２１０40W逆富士 ４ ４ ２

１ １ ２１０ １

70W和風ペンダント ２ ２ ２１０ ２

40W逆富士×２ １ ２ ２１０ ２

１20W防水ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ150Φ １ ２１０ ２

40W埋込 １ １ ２１０ ８

100Wブラケット電球

60W防水ブラケット電球 ４ ４ ２１０ ６

５ ５ ２１０ １

110W逆富士 ４ ４ ２１０ ６

40W逆富士 １２ １２ ２１０ ６

100Wブラケット電球 ９ ９ ２１０ ６

100Wブラケット電球 １ １ ２１０ １

40W埋込 ３ ３ ２１０ ８

100Wブラケット電球 １ １ ２１０ １

40W埋込 ３ ３ ２１０ １

4

１階平面図

２階平面図

ELVホール 20Wダウンライト150Φ ２ ２ ２１０ ６

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

第２音楽室
40Wトラフ×２

40W黒板灯 ４２ ２ ２１０

２１０ ４１５ ３０

音楽準備室 40W逆富士×２ ３ ６ ２１０ ２

第１音楽室 30Wスクエア×２ ２２ ４４ ２１０ ４

楽器室 40W逆富士 ３ ３ ２１０ １

階段 100Wスポットフランジ ４ ４ ２１０ ８

資料展示室 40W逆富士×２ ５ １０ ２１０ １

２１０

20Wダウンライト150Φ ４２１０
ＷＣ

40W埋込 ４

２ ２

２ ２

廊下 40W埋込 ２１０ ８５ ５

北
棟

管
理
棟

図書館

スタジオ

倉庫

視聴覚室

教材室

廊下

ELVホール

40W直付下面開放×２ ２１０２４ ４８ ４

40W直付下面開放×２ ２１０８ １６ ２

20Wダウンライト150Φ

40w埋込×２

１ １ ２１０ １

２ ４ ２１０ １

40w埋込×２ ２１０

40W黒板灯 ４２ ２ ２１０

２０ ４０ ４

40W逆富士×２ ３ ６ ２１０ １

40W埋込

40W逆富士

20Wダウンライト150Φ

３ ３ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

８２ ２ ２１０

20Wダウンライト150Φ ２ ２ ２１０ ６

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

管
理
棟

保健室 40w埋込×２ ９ １８ ２１０ ８

特支教室
(なかよし1組)

40W直付下面開放×２ ６ １２ ２１０ ８

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ８

40W埋込

40W逆富士
廊下

４ ４ ２１０ ８

２ ２ ２１０ ８

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

職員室

校長室

事務室

ＷＣ

管
理
棟

40W直付下面開放×２

40W直付下面開放

１５ ３０ ２１０ １２

９ ９ ２１０ １２

60W埋込スクエア×４ ３ １２ ２１０ ８

40w埋込×２ ４ ８ ２１０ １０

40W逆富士

20W逆富士

20Wブラケット

３ ３ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所外部

外回り

20W防犯灯

60W防水ブラケット

20Wセンサーライト

250Wポール灯

20W逆富士×２ ２ ４ ２１０ ４

２１０ ４１ １

２１０ ４１ １

５ ５ ２１０ ４

９ ９ ２１０ ４

40W片反射トラフ ２ ２ ２１０ ４

100Wブラケット電球 ２１０１ １ １6　ポンプ室

7 倉庫

13.50

4.
50

倉庫

７

第１音楽室
(山浦ﾎｰﾙ)

～4,500
CH=3,800

（のこぎり天井）

CH=3,300

1/800
R6.3

Ｎ

配置図　S=1/2,000

倉

R2-766

W=6.5

倉

図工室

門

民家

民家

民家

民家

空地

空地農地

農地

W=3.0

運動場　　8,885㎡

バ

簡

吹
動

温動

受水槽 倉

倉

倉

相撲場

倉

倉

２

特別教室棟

１20 S2-443

７

自

倉

建築敷地
19,115㎡23

S1-20９-2

放送室
簡

低学年棟S49建設

外
階
段

粘土釜

S50建設

S50建設

３-1 R2-1237

高学年棟外
階
段

R2-823(1F～2F)R1-216(1F)
-1５ 管理棟 ５-2管理棟

S50建設 S50建設

ポンプ室
６

S51建設 S60建設 S60建設

倉 S1-3213
S60建設

H7建設

14

H10建設

H12建設

22 -1
H10建設

H14建設

H20建設

S51建設
物置

８ W1-53

R2-845

S1-40

S1-61

S1-186

12 S1-20

R1-2

S1-11124

プール附属室

S1-166

S50建設
昇降口

４ R2-633

S50建設

21 S2-24
ＥＶ

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

S50建設
室内運動場

S1-782-1９

水銀灯400W15灯 H19建設
大ﾌﾟｰﾙ
6ｺｰｽ25×13
小ﾌﾟｰﾙ25×4

（グラウンド照明無）

農地

農地

･･･ＬＥＤ化対象建築物

14 プレイルーム棟　平面図　S=1/800

昇降口棟　平面図　S=1/800
2

特別教室棟　平面図　S=1/800

5 管理棟　平面図　S=1/800

（管理棟）

（北棟）

5 管理棟　平面図　S=1/800

（管理棟）

2

特別教室棟　平面図　S=1/800

（北棟）

昇降口棟　平面図　S=1/8004
２
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100Wブラケット電球



倉庫

図面作成  SCALE  NO.事 業 名

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

1/800　1/500

※（　）内の棟名は学校の呼名

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。
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廊下　150.408
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2
.
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0.
2
3

（3-1）

WC 階段

（2-2） （2-1）
普通教室 普通教室 普通教室 普通教室
（3-2）

多目的室

2,3年 特支教室

(なかよし
4組)

水呑

59.61

0.1250.34
6.30

8.75 8.50 4.56 3.68 8.76 8.50 8.50 8.57

59.825

－１ １階３ １階平面図

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

特支教室

(なかよし3組)

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

40W逆富士 ２１０

５ １０ ８

８

４ ４ ８

40W直付下面開放×２ ２１０ ８

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ８

９ １８
普通教室(5-1)

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

40W逆富士 ２１０

８

８

８

普通教室(5-2)

７ １４

２ ２

学習室
40W直付下面開放×２ ２１０ ８

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ８

９ １８

ＷＣ
２１０

20Wダウンライト150Φ ４２１０

４

２ ２

40W逆富士 ４ ４

40W直付下面開放×２ ２１０ ８

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ８

９ １８
普通教室(4-1)

普通教室(4-2)

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８ １６

40W逆富士 １ １ ２１０

８

８

８

廊下 40W逆富士 ６ ６ ２１０ ８

階段 40W逆富士 １ １ ２１０ ８

－１ ２階３ ２階平面図

0
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3

7.
5
0

2
.
50

1
0.

00

3
.0

0

廊下　150.441

水呑

WC普通教室 階段普通教室
（4-2） （4-1）

普通教室

（5-2）

普通教室
（5-1）

学習室
特支教室

3組)
(なかよし

6.27 6.30

59.61

0.34 0.125

8.75 8.50 4.56 3.68 8.76 8.50 8.50 8.575

59.825

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

(なかよし4組)

特支教室 40W直付下面開放×２ ２１０ ８

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ８

９ １８

普通教室(2-1)

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８ １６

40W逆富士 １ １ ２１０

６

６

６

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８ １６

40W逆富士 １ １ ２１０

６

６

６

普通教室(2-2)

2,3年多目的室
40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８ ４

４

ＷＣ
２１０

20Wダウンライト150Φ ４２１０

４

２ ２

40W逆富士 ４ ４

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

40W逆富士 ２１０

６

６

６

普通教室(3-1)

７ １４

２ ２

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８
普通教室(3-2)

６

６

廊下 40W逆富士 ６ ６ ２１０ ８

3

水呑

8.775 4.325

6.30 6.30 6.30

8.50 8.50

4.3253.00
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家庭科室
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台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

２階平面図

ＷＣ
２１０

20Wダウンライト150Φ ４２１０

４

２ ２

40W逆富士 ４ ４

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８ １６

40W逆富士 １ １ ２１０

８

８

８

普通教室(6-1)

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８ １６

40W逆富士 １ １ ２１０

８

８

８

普通教室(6-2)

児童会室
40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８ ４

４

廊下

廊下 40W逆富士 ６ ６ ２１０ ８

家庭科室
40W逆富士×２ ２１０ ４１５ ３０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ４

階段 40W埋込 ２１０ ８２ ２

階段

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

ＷＣ
２１０

20Wダウンライト150Φ ４２１０

４

２ ２

40W逆富士 ４ ４

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８
普通教室(1-1)

６

６

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８ ６

６
普通教室(1-2)

特支教室

(なかよし2組)

40W直付下面開放×２ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

８ １６

40W逆富士 １ １ ２１０

８

８

８

廊下１
40W逆富士 ５ ５ ２１０ ８

60Wブラケット ２１０３ ３ ８

教具室 40W逆富士 ２１０３ ３ １

1年生なかよし
多目的室

40W逆富士×２ ６ １２ ２１０ ４

100Wブラケット電球 １ １ ２１０ ４

40W逆富士×２ ６ １２ ２１０ ４

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ４
みどりのベンチ

昇降口 40W埋込 ８ ８ ２１０ ４

廊下２ 40W埋込 ４ ４ ２１０ ８

渡り廊下 20W埋込 ３ ３ ２１０ ４
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図工室

図工準備室

設置場所
(ｈ／日)(日／年)(本)
点灯時間点灯日数ランプ数

品名
(台)
台数

１Ｆ

図工室
40W逆富士×２

40W逆富士

２１ ４２ ２１０ ４

３ ３ ２１０ ４

倉庫

図工準備室

40W逆富士×２

40W逆富士×２

１２ ２４ ２１０ １

４ ８ ２１０ ２

１Ｆ
台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

器具庫

更衣室

ＷＣ

40W逆富士 ２１０２ ２ １

40W逆富士 ２１０２ ２ ２

40W逆富士 ２１０２ ２ ４

20W逆富士 １ １ ２１０ ４

アリーナ 400W水銀灯　高天井 １５ １５ ３００ ９

ステージ

20W逆富士×２

40W逆富士×２

３ ６ ２１０ ４

９ １８ ２１０ ４

40W片反射トラフ ４ ４ ２１０ ４

20W逆富士 １ １ ２１０ １

１Ｆ
台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

男子更衣室

男子便所

女子便所

女子更衣室

機械室

20W防水逆富士 ２ ２ ５０ １

150W投光器 １ １ １５０

40W防水片反射トラフ

20Wブラケット

４ ４ ５０ １

１ １ ５０

40W防水片反射トラフ ２ ２ ５０ １

40W防水片反射トラフ

20Wブラケット

５０ １

１ １ ５０

１

１

２ ２

40W防水片反射トラフ

20Wブラケット

４ ４ ５０ １

１ １ ５０ １

40W片反射トラフ ６ ６ ５０ １

40Wブラケット ２ ２ ５０ １

女子更衣室

女子便所

男子便所

男子更衣室
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ステージ地階

通路(シャワー)

機械室

外回り(通路)

R6.3
丸子北小学校（平面図･断面図・既存照明器具表）

器
具
庫

高学年棟　平面図　S=1/800

（中棟）
低学年棟　平面図　S=1/800 （南棟）

9 屋内運動場　平面図　S=1/800

図工室棟　平面図　S=1/800

プール附属室　平面図　S=1/800

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）
24



南階段２

図面作成  SCALE  NO.事 業 名
1/2,000上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室

図 名 塩川小学校（配置図・平面図･既存照明器具表）

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

40w直付×２ ２１０４ ８ １

40w直付 ３ ３ ２１０ ８

北ＷＣ

７ ７ ２１０ ４40W埋込

20Wダウンライト150Φ ８ ８ ２１０ ４

４２１０60Wブラケット １ １

配膳室 40w直付×２ ７ １４ ２１０ ２

北階段１

北階段２ 40w直付 ２ ２ ２１０ ８

20W手元灯 ４２１０１ １

40W下面開放×２ ４ ８ ２１０ ４

40W下面開放 ５ ５ ２１０ ４

40Wブラケット ４２１０１ １

塩川児童クラブ

40w直付×２ ８ １６ ２１０ ６

40W黒板灯普通教室（2年) ２ ２ ２１０ ６

40W下面開放 ２１０１ １ ６

低学年室
40w直付×２

40W黒板灯

９ １８ ２１０ ４

４２ ２ ２１０

普通教室（1年)
40w直付×２

40W黒板灯

９ １８ ２１０

２ ２ ２１０

６

６

特支教室
(おおぞら1組)

40w直付×２

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

７ １４ ２１０ ８

８

70Wシーリング １ １ ２１０ ８

北廊下
40W埋込

30Wスクエア×２

１４ １４ ２１０ ８

９ １８ ２１０ ８

昇降口
40W埋込 ６ ６ ２１０ ４

４２１０20Wダウンライト150Φ １２ １２

更衣室 40w直付 ２ ２ ２１０ ２

休憩室 １ ４ ２１０ ２

給湯

20Wダウンライト150Φ １ １ ２１０ １

40w直付

20w直付 １ １ ２１０ １

１ １ ２１０ １

庁務員室 20Wスクエア×４ １ ４ ２１０ １０

玄関
30Wスクエア×２ ２ ４ ２１０ ４

20Wダウンライト150Φ ４ ２１０ ４４

北倉庫１

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

40w直付 １ １ ２１０ １

南ＷＣ

20Wダウンライト150Φ ２１０ ４

２１０ ４40W埋込

４２１０

５ ５

４ ４

３ ３

南倉庫２

南倉庫１

60Wブラケット

60Wブラケット

１ １ ２１０ １

40w直付 ２１０３ ３ ８南階段２

保健室

２１０40w埋込×２ ９ １８ ８

20Wブラケット １ １ ２１０ ８

20w直付 １ １ ２１０ ８

職員室
40w埋込×２ １２ ２４ ２１０ １２

１２２１０３ ３

40w埋込×２ １ ２ ２１０ １

40w埋込×２ ４ ８ ２１０ ２

20Wブラケット １ １ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２

事務室 40w埋込×２ ６ １２ ２１０ １０

校長室 60Wスクエア×４ ３ １２ ２１０ ８

南階段１ 40w直付 ２１０３ ３ ８

設置場所 品名
台数
(台)

ランプ数
(本)

点灯日数
(日／年)

点灯時間
(ｈ／日)

２Ｆ

相談室
40w直付×２ ２１０３ ６ ２

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ２

生活科室 40w直付×２ ２１０６ １２ ４

40w直付×２ ２１０ ６

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ６

40W下面開放 ２１０ ６

普通教室（3年)

７ １４

２ ２

中学年室
40w直付×２

40W黒板灯

９ １８ ２１０ ４

４２ ２ ２１０

特支教室

40w直付×２ ８ １６ ２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

40W下面開放 ２１０１ １

８

８

８
(おおぞら3組)

40w直付×２

40W黒板灯

９ １８ ２１０

２ ２ ２１０

特支教室
(おおぞら2組)

８

８

家庭科室
40w直付×２

40W黒板灯

２１０

２ ２ ２１０

２４ ４８ ４

４

北南廊下 40W埋込 １３ １３ ２１０ ８

視聴覚室 40w直付×２ １８ ３６ ２１０ ４

放送室
２１０40W埋込 １ １ ２

40W埋込×２ ６ １２ ２１０ ２

南ＷＣ

20Wダウンライト150Φ ２１０ ４

２１０ ４40W埋込

４２１０

５ ５

60Wブラケット

２ ２

４ ４

タンク室 60Wフィラメント電球 １ １ ２１０ １

南階段２ 40w直付 ２ ２ ２１０ ８

音楽準備室 40W埋込×２ ２１０３ ６ ２

音楽室
40W埋込×２

40W黒板灯

１６ ３２ ２１０ ４

２ ２ ２１０ ４

理科準備室
60Wフィラメント電球 １ １ ２１０ ２

40W埋込×２ ３ ６ ２１０ ２

理科室
40W埋込×２

40W黒板灯

２１０ ４

２ ２ ２１０ ４

２１ ４２

南階段１ 40w直付 ２ ２ ２１０ ８
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※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

設置場所 品名
台数
(台)

ランプ数
(本)

点灯日数
(日／年)

点灯時間
(ｈ／日)

２Ｆ

北倉庫１ 40w直付 ２ ２ ２１０ １

北階段１ 40w直付 ３ ３ ２１０ ８

北ＷＣ
２１０ ４40W埋込

20Wダウンライト150Φ ８ ８ ２１０ ４

６ ６

教材教具 40w直付 ２ ２ ２１０ １

北階段２ 40w直付 ２ ２ ２１０ ８

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所外部

１ ２ ２１０ １40w直付×２18　ポンプ室

21　ﾌﾟｰﾙ附属室 20W笠トラフ １ １ ５０ １

20Wダウンライト125Φ ６ ６ ２１０ ４

40w直付×２配膳室外壁 ２ ４ ２１０ ４

渡り廊下

20w直付

40w直付

40w直付×２

２ ２ ２１０ ４

３ ３ ２１０ ４

１ ２ ２１０ ４

児童ｸﾗﾌﾞ横ﾄｲﾚ

南倉庫１

40w埋込（LED）

南倉庫２

タンク室 60Wフィラメント電球 １ １ ２１０ １

タンク室

タンク室

県
道
　
W=6.0

W=
5.
0

フ

フ

フ

吹
門

校長住宅

民家

農地

郵便局

農地

農地

簡
簡

簡

簡

動
フ

動

Ｎ

吹

倉
倉

変電設備

他

保有　7,943㎡

運動場

W=4.0

市道

民家

市道　W=4.0

保育所

簡

受水槽

保有6,560㎡
建物敷地

17

S53建設
ﾎﾟﾝﾌﾟ室

18 B1-19

物置
S53建設

S1-6619

17 -1 R3-2157

R3-1789-2

S57建設
器具庫

S1-1722ﾌﾟｰﾙ附属室
S57建設

21 S1-51

保有　410㎡

普通教室棟S52建設

特別教室　管理棟
S53建設

S53建設
屋内運動場

水銀灯1,000W15灯
20 R1-854

（グラウンド照明無）

小ﾌﾟｰﾙ13×8
S57建設

6ｺｰｽ
25×13

大ﾌﾟｰﾙ

･･･ＬＥＤ化対象建築物塩川小配置図　S=1/2,000

倉

児童クラブ横トイレ

4.12

4.
6
5

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

18

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所外部

２ ２260Wポール灯 ２１０ ４

30W防犯灯 ２ ２ ２１０ ４

40Wセンサーライト １ １ ２１０ ４

150Wスポットライト ３ ３ ２１０ １

運動場

更衣室 更衣室

3.00

2.70
3.50

3
.
00 2.

7
0

5.40 5.40

プール附属室

用具庫

(プール附属室以外照明無)

21

印刷室(職員室内)

休憩室(職員室内)

※（　）内の棟名は学校の呼名

普通教室棟　平面図　S=1/800 17 -2

（南校舎）

管理・特別教室棟　平面図　S=1/800

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）

1/800
25R6.3

20Wスクエア×４

15W手元灯



図面作成  SCALE  NO.事 業 名

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

9.65 15.35 9.65

34.65

4.
00

2
1.

00
4.

0
0

9.65 5.35 4.65 5.35 9.65 0.35

5
.2

5
1
0.

50
5
.2

50
.
91

20

WC 玄関

ステージ アリーナ

更衣

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※（　）内の棟名は学校の呼名

北器具庫

器具庫

南

放送室

20 １階平面図

アリーナ

ギャラリーギャラリー

2FL

RFL

GL

2
,
85

0
3
,
95

0
1
0
,9

0
0

3,
2
00

90
0

1FL

5,250 5,250 5,250 5,250

7
,1

50 9
,
79

6

20 屋内運動場　断面図　S=1/500屋内運動場　平面図　S=1/800

設置場所 品名
台数
(台)

ランプ数
(本)

点灯日数
(日／年)

点灯時間
(ｈ／日)

屋体

更衣 40w直付 ２ ２ ２１０ ２

北器具庫 40w直付×２ ２１０２ ４ １

ステージ 40w直付×２ １９ ３８ ２１０ ４

放送室
40w直付×２ １ ２ ２１０ １

アリーナ 720W高天井　水銀灯

20Wブラケット １ １ ２１０ １

１５ １５ ３００ ９

ＷＣ 40w直付 ２ ２ ２１０ ４

40w直付×２ ２１０２ ４玄関 ４

南器具庫 40w直付×２ １ ２ ２１０ １

17 -1 普通教室棟　平面図　S=1/800 17 -2 管理・特別教室棟　平面図　S=1/800

（北校舎） （南校舎）

水呑

7.00 8.00 7.008.825

7
.
50

2
.5

0
4
.0

0
3
.0

0

1
0
.0

0
7
.0

0

8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 12.70

55.20

1.
20

（6年） （4年）
普通教室児童会室

（5年）
普通教室 普通教室

(女子更衣室)

高･学年室 集会･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室

３階-117

3
.5

0
6
.8

5

12.00 4.00 17.15 3.80

36.95

16.40

7
.5

0
2.

5
0
4.

0
0

図工室 準備室

図工
図書館

-2 ３階17

（南校舎）

（北校舎）

北階段１ 北階段２

北WC
北倉庫１ 北倉庫２

南階段２

南
階
段
１

南WC

３階平面図

北廊下

南廊下

4
.
00 階段 -117 ＰＨ

設置場所 品名
台数
(台)

ランプ数
(本)

点灯日数
(日／年)

点灯時間
(ｈ／日)

３Ｆ

北倉庫１ 40w直付 ２ ２ ２１０ １

北階段１ 40w直付 ２１０ ８１ １

北ＷＣ
２１０ ４40W埋込

20Wダウンライト150Φ ８ ８ ２１０ ４

６ ６

40w直付 ２ ２ ２１０ １

北階段２ 40w直付 ２１０ ８

北倉庫２

３ ３

･女子更衣室
児童会 40w直付×２

40W黒板灯

９ １８ ２１０

２ ２ ２１０

２

２

40w直付×２ ２１０５ １０ ８

40W下面開放 ２１０ ８４ ４

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ８

普通教室（6年)

普通教室（5年)
40w直付×２

40W黒板灯

９ １８ ２１０

２ ２ ２１０

８

８

40w直付×２

40W黒板灯

９ １８ ２１０ ４

４２ ２ ２１０
高学年室

40w直付×２ ２１０５ １０ ８

40W下面開放 ２１０ ８４ ４

40W黒板灯 ２ ２ ２１０ ８

普通教室（4年)

集会
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室

２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

40w埋込×２ １９ ３８ ４

４

北廊下 40W埋込 ２１０５ ８５

北
校
舎

南
校
舎

南廊下 40W埋込 ２１０ ８４ ４

南階段２ 40w直付 ２１０ ８１ １

タンク室 60Wフィラメント電球 １ １ ２１０ １

南ＷＣ

20Wダウンライト150Φ ２１０ ４

２１０ ４40W埋込

４２１０

５ ５

60Wブラケット

２ ２

４ ４

図工室
２１０

40W黒板灯 ２ ２ ２１０

40w埋込×２ ４

４

９ １８

図工準備室 40w直付×２ ２１０３ ６ ２

図書室 ２１０40w埋込×２ ４２４ ４８

40w直付 ２１０ ８南階段１ １ １

ＰＨ階段 40w直付 ２１０１ １ ２

R6.3

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）

塩川小学校（平面図･断面図・既存照明器具表）
1/800　1/500 26



1/800　1/500

図面作成  SCALE  NO.事 業 名
1/2,000上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室

図 名

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※（　）内の棟名は学校の呼名

防災備蓄庫

器具庫１

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
ﾙｰﾑ

女子トイレ

男子トイレ

ホール
女子更衣室

男子更衣室 前室器具庫２

屋内運動場
アリーナ

ステージ

6.25 40.80

47.05

3
.
2
5
3
.
7
0

4
.
3
0

1
4
.
0
0

8
.
3
0

6
.
9
5

2
6
.
6
0

3
.
4
0

5
.
6
7

1
4
.
6
5

5
.
9
7

１階20 -1

7.40 6.00 5.40

4.25 18.80 16.50 7.50

4.50 3.00

(ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ）20 -2

ステージ

42.80

7
.
4
7

1
4
.
6
5

7
.
4
7

1
.
8
0

1
.
8
0

2
6
.
0
0

2
9
.
6
0

2.00 40.80

ギャラリー

アリーナ上部吹抜
上部吹抜

物置

物置

20 -1 ２階

20

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

２１０ ４

１Ｆ 台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

屋内運動場　平面図　S=1/800

40形逆富士×２

１Ｆ

男子更衣室

20形ブラケット １ １ ２１０ ２

40形逆富士×２ ２１０２ ４ ２

20形逆富士 １ １ ２１０ ２

20Wダウンライト75Φ １ １ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２60Wブラケット

20形ブラケット １ １ ２１０ ２

40形逆富士×２ ２１０２ ４ ２

20形逆富士 １ １ ２１０ ２

20Wダウンライト75Φ １ １ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２60Wブラケット

女子更衣室

食堂倉庫 3
,
0
0
0

4
5
0

8
,
5
0
0

2
,
3
0
0

2
,
3
0
0

配膳室3
,
3
8
2

2
,
9
5
0

13 16 食堂棟　断面図　S=1/500

4,000 10,000 13,000

食堂

湯沸室

休憩室

倉庫

機械室

前室

1
9
.
0
0

4
.
0
0

1
5
.
0
0

4.30 22.96

1
.
6
2

4
.
9
9

3
.
0
0

検収室
給食室

16

13 -1

13 -4

13 -3

トイレ食品庫
13 -2

10.54 3.942.44

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間
(本) (日／年) (ｈ／日)

設置場所

外回り 63W角形投光器 ８ ８ ２１０ ４

外回り

外回り

外回り

40形逆富士 ２ ２ ２１０ ４

ポール灯 ２ ２ ２１０ ４

250W投光器 １ １ ２１０ ４

ギャラリー

器具庫

ステージ

ギャラリー

アリーナ

9
0
0

6
,
0
0
0

6,000 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 6,900

ギャラリー ギャラリー

▼1FLｷｬﾉﾋﾟｰGL

1
2
,
0
8
6

アリーナ

8
,
9
2
8

300 5,500 5,500 3005,000 5,000 5,000

20 屋内運動場　断面図　S=1/500

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

２１０

２Ｆ

物置 40形逆富士×２ ８ １６ １

１階平面図

２階平面図

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

外回り ２１０ ４40W防犯灯×２ １０ ２０

40形片反射 １ １ ２１０ １

外回り

外回り

40W防犯灯 １ １ ２１０ ４

20形防水逆富士 ５ ５ ２１０ ４

生ゴミ処理庫

７ １４

ステージ ２１０ ４

２１０４

１２ １０８360Wコンパクト9灯式

前室 20Wダウンライト150Φ ４ ２

アリーナ ３００ ９

40形逆富士×２ ２１０２ ４ １

20Wダウンライト75Φ ６ ６ ２１０ １

400Wﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ　高天井　 ２８ ２８

防災備品庫 40形逆富士 ６ ６ ２１０ １

器具庫１ ８ ２１０ １

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ
40形逆富士×２

20形逆富士

４ ８ ２１０ ２

１ １ ２１０ ２

20形ブラケット

20Wダウンライト75Φ
女子トイレ

５ ５ ２１０ ４

４２１０３ ３
男子トイレ

１０ １０ ２１０ ４

20形ブラケット

20Wダウンライト75Φ

８

８ ８ ２１０ ４

ホール 36形埋込スクエア3灯式 ２ ６ ２１０ ６

控室② 40形逆富士×２ ７ １４ ２１０ ４

控室①

控室①

控室②

器具庫２

軒下

40形逆富士ガード付き

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

20形防水片反射 ７ ７ ２１０ ４

２１０ ４

１４ ４２ ２１０ ３
食堂

５ １０ ２１０ ３

前室 40形埋込 ２ ２ ２１０ ２

40形片反射
機械室

40形逆富士×２

１ １ ２１０ １

１ ２１０ １２

倉庫 60Wブラケット ２ ２ ２１０ １

20形逆富士 １ １ ２１０ １湯沸室

給食室

40形防水逆富士×２ ９ １８ ２１０ ３

40形防水逆富士

40形逆富士

４ ４ ２１０ ３

３ ３ ２１０ ３

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

食品庫
100Wボール球

20形逆富士×２

１ １ ２１０ １

１ ２１０ １２

検収室

20形逆富士 １ １ ２１０ ２

40形防水逆富士 １ １ ２１０ ２

40形逆富士×２ １ ２１０２ ２

40形逆富士 １ １ ２１０ ２

トイレ 20形逆富士 １ １ ２１０ ４

60Wブラケット
休憩室

２ ２ ２１０ ４

１ １ ２１０ ４60W和風ペンダントライト

１Ｆ １Ｆ

食堂周り通路

20形防水笠トラフ ７ ７食堂→体育館通路

40形吊下げ片反射×３

40形吊下げ片反射×２

13 16 食堂棟　平面図　S=1/800

１階平面図

食堂周り通路

食
堂
周
り
通
路 食堂→体育館通路

（スロープ）

軒下

R6.3

食堂→体育館通路

吹

吹

吹

武石小　配置図　S=1/2,000 ･･･ＬＥＤ化対象建築物

橋

道路

道路
吹

14

7,033㎡
建物敷地

保有212㎡

バ

門

屋内運動場

20

普通教室棟

11 11
S52建設

11

H11建設

S51建設

13

H16建設

渡り廊下(1)
H15建設

-4 S1-5

13 -3 S1-5

H15建設

16

H9建設

R1-16

S55建設

給食室

13 -2 R1-128

S52建設
食堂棟

-1 R1-415

-1 S2-1332

20 -2 S1-183(ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ)

倉

吹

ポ

13

キュービクル

S52建設
特別教室棟

12 R2-837-2

12 -1 R1-807

H19建設

19 S1-19
H15建設

12 S1-35-3

H15建設

11 S1-66-4

S1-31-3

R2-729
2F
-2R2-1000-1

1F

H15建設

-511 S1-16

17 S1-100

S61建設

W1-86

職員住宅

S52建設

管理棟
(屋上)

18 R1-21

H15建設

運動用地 7,780㎡

グランド

（グラウンド照明無）

H23建設 ﾒﾀﾊﾗ360W28灯

S37建設
大ﾌﾟｰﾙ

525㎡

小ﾌﾟｰﾙ15×6

7ｺｰｽ25×15

Ｎ

生ごみ処理庫

吹

外部 外部

上田市立小学校ＬＥＤ照明器具賃貸借（第１期）

武石小学校（配置図・平面図･断面図・既存照明器具表）
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図面作成  SCALE  NO.事 業 名

上 田 市 教 育 委 員 会 　 教 育 施 設 整 備 室
図 名

※天井高記入の無い居室の照明設置高さは3.0ｍ前後である。

･･･天井高相違の居室（平面図･断面図等により記入）

※（　）内の棟名は学校の呼名
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18
屋上
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台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所屋上

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

家庭科室

40形埋込×２ ４ ８ ２１０ ４

40形黒板灯 ２ ２ ２１０ ４

40形直付下面開放×２ １５ ３０ ２１０ ４

音楽準備室
40形逆富士×２ ２ ４ ２１０ ２

40形埋込×２ ３ ６ ２１０ ２

家庭科準備室 40形逆富士×２ ２ ４ ２１０ ２

音楽室

40形黒板灯 ２ ２ ２１０ ４

40形埋込×２ ３ ６ ２１０ ４

40形直付下面開放×２ １８ ３６ ２１０ ４

ホール 40形埋込 ６ ６ ２１０ ６

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所

書庫 40形逆富士 １ １ ２１０ １

40形逆富士×２ １ ２１０２ ２

40形埋込 ５ ５ ２１０ ８

40形逆富士 １ １ ２１０ ８

職員便所 40形埋込 １ １ ２１０ ４

校長室
40形埋込×２ ２ ４ ２１０ ８

40形直付下面開放×２ ２ ４ ２１０ ８

40形逆富士 ２ ２ ２１０ １

事務室･職員室

事務室横書庫

20形ブラケット １ １ ２１０ １２

１２

１２

１２

２１０

２１０

２１０

40形直付下面開放×２ ３ ６

40形片反射トラフ×２ １６ ３２

20形手元灯 １ １

昇降口 ４２ ４２ ２１０ ４

40形埋込×２

60形ブラケット
保健室

９ １８ ２１０ ８

２１０１ １ ８

図書室 40形埋込×２ ２３ ４６ ２１０ ４

庁務室 40形逆富士 ２ ２ ２１０ １０

40形逆富士×２ １ ２１０２ ２更衣室２

更衣室１

前室 20形逆富士 １ １ ２１０ ２

調整室

40形埋込×２ １ ２ ２１０ １

20形逆富士 １ ２１０ １１

10W表示灯 １ ２１０ １１

スタジオ 40形逆富士×２ ４ ８ ２１０ １

40形埋込

20形埋込
サーバー室

５ ５ ２１０ １

３ ３ ２１０ １

図工室
40形直付下面開放×２ １２ ２４ ２１０ ４

40形黒板灯 ２ ２ ２１０ ４

理科室
40形直付下面開放×２ １２ ２４ ２１０ ４

40形黒板灯 ２ ２ ２１０ ４

理科準備室 40形逆富士×２ ３ ６ ２１０ ２

廊下１

廊下２ 40形埋込 ４ ４ ２１０ ８

図工準備室 40形逆富士 １ １ ２１０ ２

粘土窯置場 40形逆富士×２ １ ２１０２ １

１Ｆ

ｵｲﾙ中継ﾀﾝｸ室
40形埋込 １ １ ２１０ １

20形逆富士 １ １ ２１０ １
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第2学習室 相談室

心の
相談室

第1学習室

２階平面図

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所２Ｆ

第1学習室
40形直付下面開放×２ ２１０

40形黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８ ４

４

普通教室(6年)
40形直付下面開放×２ ２１０

40形黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８ ８

８

ワークスペース 40形埋込×２ ４２ ８４ ２１０

ＥＶホール 20形埋込 １ １ ２１０ ６

廊下 40形埋込 ２１０ ８４ ４

心の相談室 40形逆富士×２ ２１０１ ２ ４

相談室
２１０

２ ２ ２１０

９ １８40形直付下面開放×２

40形黒板灯

２

２

普通教室(4年)
40形直付下面開放×２ ２１０

40形黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８ ８

８

40形直付下面開放×２ ２１０

40形黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８
普通教室(3年)

６

６

教材室 40形逆富士×２ １ ２ ２１０ １

40形直付下面開放×２ ２１０

40形黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８ ８

８
普通教室(5年)

40形直付下面開放×２ ２１０

40形黒板灯 ２ ２ ２１０

９ １８ ４

４
第2学習室

台数
(台)

品名
ランプ数 点灯日数 点灯時間

(本) (日／年) (ｈ／日)
設置場所１Ｆ

36形埋込スクエア3灯式 ２ ６ ２１０

４２１０

４

15Wダウンライト150Φ １ １
玄関

トイレ
15Wダウンライト150Φ ３ ３ ２１０ ４

20形ブラケット １ １ ２１０ ４

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ教室 40形埋込×２ ２１０１８ ３６ ４

40形埋込×２
会議室

９ １８ ２１０ ４

40形直付下面開放×２ ６ １２ ２１０ ４

20形埋込

40形埋込

３ ３ ２１０ ８

２ ２ ２１０ ８

階段室
階段室

階段室 階段室
ＥＶホ－ル

８

廊下B

６ ２１０ ８

ＷＣ 20形埋込 ２ ２ ２１０ ４

40形埋込

20形埋込
男子女子便所

３ ３ ２１０ ４

４ ４ ２１０ ４

40形埋込×２ ８ １６ ２１０ ８特支教室(信2組)

特支教室(信1組)
40形直付下面開放×２ ９ １８ ２１０ ８

40形黒板灯 ２ ２ ２１０ ８

特支教室(友組)
40形直付下面開放×２

40形黒板灯

８ １６ ２１０ ８

１ １ ２１０ ８

40形埋込 ２ ２ ２１０ ８

ワークスペース 40形埋込×２ ２１０ ４

普通教室(1年)

普通教室(2年)

40形直付下面開放×２ ２１０１３ ２６ ６

40形黒板灯 ２ ２ ２１０ ６

40形直付下面開放×２ ２１０ ６

40形黒板灯 ２ ２ ２１０ ６
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階段 40形埋込 ２ ２ ２１０ ８
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